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01箱崎中学校 配膳室改修プラン

グラウンド

武　道　場

足洗場

校　舎

部室

汚汚

汚

汚

汚

汚

汚

校　舎

掲示板

校門

汚

汚 汚

Ｗ

花

ポンプ

倉庫

校　舎

プ　ー　ル

花

花

旗植栽

機械室

Ｎ

植栽

植栽

機械室
植栽

玄関

植栽

植栽

植栽

植栽

植栽

植栽

植栽

油庫

既存配置図 S=1:500

体育用具倉庫

現況配置図
 S=1:500

既存配膳室 S造プレハブ平屋　　

　解体撤去 → 改修配膳室 予定位置

配膳室
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01箱崎中学校 配膳室改修プラン

建屋床面積 (㎡)

階段室

PS

放送室廊下

玄関

油庫
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,
0
0
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≒
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4
0
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渡り廊下

Ａ

Ａ

Ｂ
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,
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7
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1
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1
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1
,
2
2
0

D

上
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庇

1,700

平面図
 S=1:100

既存部分

   　     70.20

　坪　 ≒ 21.23

足洗場

8
0
0
以
上

改修平面図 S=1:100

既存側に設置

上部,付庇:

Ｂ

配膳室

注記　既存校舎棟などへの

　　　[延焼の恐れのある部分]に注意し対策する事

9

1

5

4

3

2

牛乳保冷庫

パン棚

流し台

事務机・イス

ロッカー

6

7

8
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台

備品入

掃除具入

コンテナ

9 収納庫
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01箱崎中学校 配膳室改修プラン

01箱崎中

GL

9,000

 S=1:100

Ａ-Ａ断面図

配膳室

3
,
0
0
0

配膳室

7,800

Ｂ-Ｂ断面図

1,700

 S=1:100

改修断面図 S=1:100

2,500

GL

4
0
0
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,
7
0
0

1FL

2FL屋根
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0
0
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5
0
0
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0
0
0

900

3
5
0

渡り廊下

渡り廊下

3
,
7
0
0

既存側に設置

付庇:
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現況写真
01箱崎中学校 配膳室改修プラン

01 02

03 04

05 06

07 08
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40志賀中学校 配膳室改修プラン
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40志賀中学校 配膳室改修プラン

40志賀中

　2

現況配置図
 S=1:500

既存配置図 S=1:500
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渡り廊下

渡り廊下

正門

道路

中庭

配膳室

配送車両

駐車場

Ｎ

S造プレハブ平屋

既存配膳室 一部改修

グラウンド

駐車場

駐車場
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40志賀中学校 配膳室改修プラン

40志賀中

平面図 S=1:100
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配膳室
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(渡り廊下) GL

FL
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(渡り廊下)

Ａ
Ａ

平面図
 S=1:100

2,730 7,280

※内部は既存のままとする。

※内部は既存のままとする。

庇下:

ハト除けネット新設

配
送
車

両

1.既存木製窓撤去の上 アルミサッシ取替え(網戸付)

上
部

 
庇

3.図中各部の各寸法は参考値であり現況に依る

2.ハト避けネット新設(搬入口庇下端)

改修内容：既存配膳室を一部改修して継続使用する。
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40志賀中学校 配膳室改修プラン

40志賀中

立面図 S=1:200
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建具表 S=1:100

庇下:

ハト除けネット新設

南側 東側

北側

立面図  S=1:200

西側

サッシ改修
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サッシ改修

 S=1:100
既存建具表
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9
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木製引違い窓
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窓改修 … 既存木製窓を撤去し

アルミサッシ(網戸付)に取替

　4
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現況写真

01 02

03 04

05 06

07 08

40志賀中学校 配膳室改修プラン
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14城西中学校 配膳室改修プラン

14城西中

　2

給受

Ｎ

既存配置図 S=1:500

電気室
機械室

倉庫

倉庫

不燃物

油庫

多目的教室

校　舎

校　舎

現況配置図
 S=1:500

既存配膳室 S造プレハブ平屋　　

　解体撤去 → 改修配膳室 予定位置

グラウンド
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14城西中学校 配膳室改修プラン
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改修平面図 S=1:100

上部,付庇:

既存側に設置
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注記　既存校舎棟などへの

　　　[延焼の恐れのある部分]に注意し対策する事
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14城西中学校 配膳室改修プラン

14城西中

改修断面図 S=1:100

Ｂ-Ｂ断面図
 S=1:100
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多目的室
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校舎出入口改修図
 S=1:100
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付庇:

既存側に設置
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14城西中学校 配膳室改修プラン
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15百道中学校 配膳室改修プラン
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15百道中学校 配膳室改修プラン

15百道中

現況配置図 S=1:500

現況配置図
 S=1:500

柔剣道場

倉庫

物置

技術科室

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

灯油庫

物置

ポンプ室

渡り廊下

花だん 花だん

ゴミ置場

±０

±０

±０

－２００

±０ ±０

隣
地

境
界

線

7
,
3
0
0

±０ ±０

花だん

花だん

駐車スペース

配膳室

空地

(ﾃﾆｽｺｰﾄ予定地)

≒
2
0
,
0
0
0

7,225≒
1
1
,
8
0
0

8
,
9
5
0

≒3,700

昇降口

階段室

渡り廊下

Ｎ

≒
1
,
8
0
0

植樹

植樹

植樹

植樹

植樹

植樹

植樹

校舎南棟

校舎北棟

車路

空地

更地に渡り廊下共新設

既存配膳室(Ｓ造平屋)建替

別棟配膳室:増築位置

解体撤去 → 改築配膳室

既存配膳室 撤去

Ｓ造平屋 ≒65㎡

FL=GL+900,CH=3,000

接続階段等 撤去

校舎廊下出入口

一部改造

既存校舎出入口 撤去

出口…2枚片引AD 1,650Wｘ2,000H

らんまサッシ,RC袖壁等 撤去

入口…引分けSD  1,650Wｘ2,000H
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15百道中
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15百道中学校 配膳室改修プラン
現況写真1/2
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15百道中学校 配膳室改修プラン
現況写真2/2
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38長尾中学校 配膳室改修プラン

38長尾中
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平面図 S=1:10038長尾中学校 配膳室改修プラン
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38長尾中学校 配膳室改修プラン
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現況写真
38長尾中学校 配膳室改修プラン
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