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新旧比較表（1/5）

P.1-5

関係法令の追加
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新旧比較表（2/5）

P.1-7
関係規格の名称確認

関係規格の追加
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P.1-8

関係規格の名称確認
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新旧比較表（4/5）

P.1-18
P.1-19

〔仕様の追記]

負荷回路電流計の目盛について追記

〔適用の削除]

汎用UPSを対象から削除
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新旧比較表（5/5）

P.1-19
P.1-20
P.1-21

表現誤記の修正

消耗品例の削除
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新旧比較表（1/1）

P.3-1

P.3-2

定格電流の変更

電力ヒューズの仕様追加
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新旧比較表（1/1）

P.4-1

P.4-3

P4-9との整合

準拠規格の追記
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新旧比較表（1/12）

P5-1

非常用発電機設備運転時間の明記

準拠規格の追加

単位表現の追加
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P5-2
P5-3

㈱内発協の認定の有無による総合電圧変動率の違いを

追加

容量追記

準拠規格の追加

条件の変更
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P5-3

表現の変更

単位表現の追加

使用燃料を発注図書によるものに変更

定格連続運転時間の追記

始動時間の追記
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P5-5

準拠規格の追加

出力条件の変更
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新旧比較表（5/12）

P5-6

音圧レベルの変更

メーカ仕様であることの明記

使用燃料を発注図書によるものに変更

連続運転時間の明記

始動時間の明記

表現の変更
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P5-6

P5-7
P5-8

吐出圧の変更

容量仕様の変更

耐圧仕様の明記
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新旧比較表（7/12）

P5-9

P5-10

外面塗装の仕様を詳細化

材質の追加

耐圧仕様の明記




