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井戸設置

井戸設置　便所①（入口駐車場横）前

★

こども広場については、
給水量約10m3/日を想定

インフラ施設整備概要図（油山市民の森　給排水） 別添資料８



市別途契約工事（給水）

市別途契約工事（排水）
草地①

・市別途契約の給水設備から草地①の魅力創出施設まで
・草地①の魅力創出施設から市別途契約の排水設備まで
の接続は事業者にて工事を行うこと

草地①については、
給水量約40m3/日を想定

インフラ施設整備概要図（油山牧場　給排水） 別添資料８



草地②

市別途契約工事（給水） 市別途契約工事（排水）

・市別途契約の給水設備から草地②の魅力創出施設まで
・草地②の魅力創出施設から市別途契約の排水設備まで
の接続は事業者にて工事を行うこと

草地②については、
給水量約40m3/日を想定

インフラ施設整備概要図（油山牧場　給排水） 別添資料８



油山牧場　電気室No.1

【市別途発注工事】
工事内容：高圧受電盤、低圧動力盤、低圧電灯盤の更新
※油山市民の森等リニューアル事業での追加負荷に備え、以下の2点を検討する。
・1φトランス容量を30kVA～100kVAの範囲で検討
・予備ブレーカの数を1個～5個の範囲で検討

インフラ施設整備概要図（油山牧場　電気室） 別添資料８



油山牧場　電気室No.2

【市別途発注工事】
工事内容：圧饋電盤、低圧動力盤、低圧電灯盤の更新

※油山市民の森等リニューアル事業での追加負荷に備え、
以下の2点を検討する。
・1φトランス容量を100kVA～150kVAの範囲で検討
・予備ブレーカの数を1個～5個の範囲で検討

インフラ施設整備概要図（油山牧場　電気室） 別添資料８



油山牧場　電気室No.3

【市別途発注工事】
工事内容：圧饋電盤、低圧動力盤、低圧電灯盤の更新

※油山市民の森等リニューアル事業での追加負荷に備え、
以下の2点を検討する。
・1φトランス容量を50kVA～100kVAの範囲で検討
・予備ブレーカの数を1個～5個の範囲で検討

インフラ施設整備概要図（油山牧場　電気室） 別添資料８




