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【参考１】地下浸水で電力供給が遮断した場合の施設稼働概要図 【参考２】地下浸水以外（地震等）で電力供給が遮断した場合の施設稼働概要図
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①電力供給の遮断直後
・備蓄燃料を用いて自家発電設備により発電した電力を浸水用受変電設備を経て供給

②応急送電の受電時（水が引いた後）
・応急送電を接続盤で受電し、浸水用受変電設備を経て供給

①電力供給の遮断直後
・備蓄燃料を用いて自家発電設備により発電した電力を受変電設備を経て供給

②応急送電の受電時
・応急送電を接続盤で受電し、受変電設備を経て供給
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