
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付資料 3-2 基礎的設計図（本館の建築・電気設備・機械設備） 



㋐2 塩ビシート防水の上再生木デッキ

㋐80 コンクリート金ゴテ押え 伸縮目地：＠3,000内外，溶接金物：100×100×6φ

㋐25 発泡スチレン板

アスファルト防水層

㋐2 アルミ折曲加工(フッ素樹脂塗装)

鋳鉄製

アスファルト防水層立上りの上(レンガ積)

白ガス管

市販品(塩ビ製)

 ー

 ー

外 部 仕 上 表

項目 部位
改修前

せっこうボード

不燃積層せっこうボード（トラバーチン模様）

吸音用穴あきせっこうボード

ロックウール化粧吸音板（寸法300Ｘ600面取りなし）

クリアラッカー塗り

ポリスチレンフォーム保温板

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

オイルステイン塗り

F K 無石綿セメントけい酸カルシウム板

F K-P 無石綿セメントけい酸カルシウム板（穴あき）

複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 複合１種フローリング

繊維混入石膏板(不燃用)

ウレタン樹脂ワニス塗り

木材保護塗料塗り

NM-8612,NM-8619
QM-9823,QM-9828

G B-R

G B-NC(T)

G B-D(W)
G B-P

D R

P F 板

F G

S O P

E P-G

C L

O S
U C

W P

E P
つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

合成樹脂調合ペイント

壁紙(C)
壁紙(I)

織物壁紙
無機質壁紙

せっこうボード t9.5 GB-R
せっこうボード t12.5 GB-R

コンクリート直均し仕上げC O N(D)

T P 天然木化粧単板（チーク）t0.3程度ポリウレタンクリア

G B-S シージングせっこうボード

壁紙(P) 紙壁紙

無石綿セメントけい酸カルシウム板 0.8FK

ロックウール吸音板 t9.0 DR NM-8599

NM-8578

N A D

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り
化粧せっこうボード（木目模様）

G B-F 強化せっこうボード

E C P 押出成型セメント板

押出成型セメント板 t60 ECP
FP060NE-9037 同等品以上

G W-B ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ32K t25（厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包）

ウレタン焼付塗装U-BE

着色陽極酸化塗装複合皮膜B-2種
フッ素樹脂焼付塗装F-BE

強化せっこうボード t12.5 , 15 , 21 GB-F NM-8615

NM-8585

NM-8585

NM-8605グラスウール t25(24kg/㎥) GW

NM-9951 同等品以上

化粧せっこう吸音ボードG B-PD

NM-8585

QM-9824化粧せっこうボード t9.5 GB-D(W)
不燃積層せっこうボード t9.5 GB-NC NM-0441

屋根：鉄筋コンクリート造 国土交通省告示 平成12年 1399号 第5
階段：鉄筋コンクリート造 国土交通省告示 平成12年 1399号 第6

壁　：鉄筋コンクリート造 国土交通省告示 平成12年 1399号 第1
柱  ：鉄筋コンクリート造 国土交通省告示 平成12年 1399号 第2
床  ：鉄筋コンクリート造 国土交通省告示 平成12年 1399号 第3

梁  ：鉄筋コンクリート造 国土交通省告示 平成12年 1399号 第4

硬質木毛セメント板H W 板
普通木毛セメント板N W 板
テラゾブロックT B

NM-9252

NM-8606グラスウール吸音ボード32K t25(厚手ガラスクロス包) GW-B

NM-8614化粧せっこうボード t12.5 GB-D(W)

NM-不燃

QM-準不燃

RM-難燃

耐候性塗料塗りD P

ラッカーエナメル塗りL E
オイル塗りワックス拭き仕上げO F

マスチック塗材塗りマスチック

屋内水系塗材塗り屋内水系

NM-8576石綿ｽﾚｰﾄ板（石綿ｾﾒﾝﾄ板）

硬質・普通木毛セメント板 QM-9701
ロックウール吹付け NM-8601
軽量骨材吹付 NM-8571
（セメント系・粘結材系） QM-9811

RM-9366
軽量骨材吹付 NM-8572
（合成樹脂エマルション系） QM-9812

RM-9361

不燃練付合板 不燃天然木練付火山性ガラス質複層板

不燃積層せっこうボードG B-NC

不燃天然木練付火山性ガラス質複層板

G B-R-H 普通硬質せっこうボード

NM-9645普通硬質せっこうボード t=9.5 GB-R-H

PF板(不燃) NM-3751NM-8585

ALC t50 FP060NE-9293 同等品以上

FP030RF‒1352 同等品以上耐火断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ t35 [屋根(5)] 

鉄骨(柱)-耐火被覆 吹付ロックウール t25 FP060CN-9460

鉄骨(梁)-耐火被覆 吹付ロックウール t25 FP060BM-9408
鉄骨(柱)-耐火被覆 耐火塗料(t4.5以上) FP060CN-9472
鉄骨(梁)-耐火被覆 耐火塗料 FP060BM-9419

無石綿セメントけい酸カルシウム板 t20以上 0.8FK

FP030NE-9301 同等品以上

ビニルペイントV P

WB 木製巾木(　　　　)仕上は特記

RC(　) コンクリート  (　)内は打放し種別A・B・C

M
CB
ALC

ECP
S
LGS
W

モルタル
コンクリートブロック積み
オートクレーブ軽量気泡コンクリートパネル

押出成形セメント板
鉄骨
軽量鉄骨
木(木製)

VB

MB

ビニル巾木

モルタル巾木(金ゴテ)

SL
FF

セルフレベリング
フリーアクセスフロアー

VS

HT
TCP
D(U)

ビニル床シート

ホモジニアス系ビニル床タイル
タイルカーペット
水容性硬質ウレタン塗り床材

D(E) エポキシ樹脂塗り床材

VT ビニル床タイル

略号凡例 防火認定材料(特記なき限り、下記防火認定材料とする)

G B-D 化粧せっこうボード

M-NFDB 抗菌メラミン不燃化粧板 t=3.0
メラミン不燃化粧板 t3 FK-J NM-2183

NM-1221

吸音用穴あきせっこうボード t9.5 GB-P QM-9822

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

外部仕上表

01-

-

A

CP(TF) タフテッドカーペット
CP(WL) ウィルトンカーペット

ロックウール化粧吸音板（リブ付き）D R(R)
ロックウール化粧吸音板（着色）D R(C)

F K-D 化粧無石綿セメントけい酸カルシウム板（穴あき）

F K-J メラミン不燃化粧板

G W グラスウールマット
S G P 配管用炭素鋼鋼管（白）

VC ビニルクロス

２液形ポリウレタン樹脂エナメル塗り2-UE
常温乾燥形フッ素樹脂エナメル塗り2-FUE

無着色陽極酸化塗装複合皮膜B-1種

F B 石綿板(フレキシブル板)
K B 石綿ケイ酸カルシウム板

E P-Ⅰ 合成樹脂エマルジョンペイント(外部用)
E P-Ⅱ 合成樹脂エマルジョンペイント(内部用)

階段(6)(7) モルタル金鏝目地切

コンクリート打放し

外壁 アルミ製カーテンウォール(電解着色及び外部見え掛りは電解

着色の上にフッ素樹脂塗装)

ガラス部 ー ㋐8 熱線反射ガラス及び ㋐6 熱線反射ガラス

50角特焼磁器ラスタータイル貼(ＫＭ工法)

㋐30 花崗岩ＪＢ(乾式工法) 伸縮目地 － 変成ｼﾘｺﾝｼーﾘﾝｸ゙, 一部本磨き

㋐30 花崗岩ＪＢ(湿式工法)，一部本磨き

石庭 ㋐8 FB + TP 吹付

展望ロビー アルミフラットバー(フッ素樹脂塗装)

床

腰壁

スラブ庇 コンクリート打放し

㋐30 花崗岩ＪＢ(湿式工法)外壁

笠木

磁器質タイルノンスリップ

㋐30 花崗岩ＪＢ(湿式工法)

一般

ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ

渡り廊下

玄関アーチ

50角特焼磁器ラスタータイル貼(ＫＭ工法)

腰壁

軒天 ＧＲＣ-ＥＰ(Ⅰ)玄関アーチ部

主出入口 ㋐1.5 カラーステンレス鏡面仕上(ハニカム裏打)

休憩スペース ㋐8 KB + EP-G

床 白玉砂利 + モルタル　洗い出し目地切仕上休憩スペース

花崗岩 t=30 JB仕上

立上り

笠木

ＲＤ

㋐500 パーライ土(ビートモス20％混合)

竪樋

平場植込部

平場

㋐20 排水ヤシマット

㋐150 火山砂利

豆ツゲ密植植樹

伸縮目地

テラス

屋根(8)

㋐80 ｺﾝｸﾘーﾄ金ｺ゙ﾃ押え 伸縮目地：＠3,000内外，溶接金物：100×100×6φ

コンクリート直押え

㋐25 発泡スチレン板

アスファルト防水層

㋐2 アルミ折曲加工(フッ素樹脂塗装)

鋳鉄製

アスファルト防水層立上りの上(レンガ積)

白ガス管

市販品(塩ビ製)

(1)(6)(2-4)

(2-2)
(5-2)

(5-1)

(2-3)

(8)
(2-1)(3)

(4)

(7)

改修後

仕上

・高圧洗浄

・シーリングの撤去・更新

・防音パネルはケレン清掃の上、耐候性塗料(DP)

・高圧洗浄

・シーリングの撤去・更新

・ボードは撤去・更新

・金属部はケレン・清掃の上、耐候性塗料(DP)

・主出入口は洗浄

・高圧洗浄

1)シーリング材の撤去・更新

2)ケレン清掃の上、耐候性塗料(DP)

■平場・立上り

1)既設シート防水層の撤去

3)ケレン清掃後、下地調整剤塗布

4)高耐久性シート防水(S-M2機械固定工法)

2)保護コンクリートの伸縮目地の撤去・更新

・高圧洗浄

・防音パネルはケレン清掃の上、耐候性塗料(DP)

屋根(1)に同じ

項目 部位
改修前

屋根(1) 一般部

屋根(5)(6)

㋐0.3 鉛板 + ㋐0.6 ステンレス複合板

㋐40 複合木毛セメント板

㋐20 グラスウール

母屋 □-75×75×3.2 @600

㋐2 塩ビシート防水

㋐80 コンクリート金ゴテ押え　伸縮目地：＠3,500内外

㋐25 発泡スチレン板

アスファルト防水層（B-1工法）

立上り

笠木 ㋐2 アルミ折曲加工(電解着色の上にフッ素樹脂塗装)

鋳鉄製ＲＤ

市販品(塩ビ製)

(渡り廊下)㋐2 塩ビシート防水

(エネルギー棟)㋐80 コンクリート金ゴテ押え 伸縮目地：＠3,000内外

コンクリート直押え

平場

屋根(7) 屋根(1)に同じ

屋根(2)

サッシ部 アルミニウム電解着色の上にフッ素樹脂塗装

ガラス ー 複層ガラス (㋐6 熱線反射 + 空気層 6 + ㋐6.8 網入ガラス)

　　　　　　　　　　　　　 　溶接金物：100×100×6φ

コンクリート直押え

アスファルト防水層立上りの上(レンガ積)

白ガス管竪樋

伸縮目地

屋根(3)(4)

　　　　　　　　　　　　　 　溶接金物：100×100×6φ

㋐25 発泡スチレン板

アスファルト防水層

立上り

笠木 ㋐2 アルミ折曲加工(フッ素樹脂塗装)

鋳鉄製ＲＤ

㋐500 パーライ土(ビートモス20％混合)

アスファルト防水層立上りの上(レンガ積)

白ガス管竪樋

平場植込部

平場

㋐100 ｺﾝｸﾘーﾄ金ｺ゙ﾃ押え 伸縮目地：＠3,000内外，溶接金物：100×100×6φ平場

コンクリート直押え

㋐50 発泡スチレン板

アスファルト防水層

立上り

笠木 アルミフラッシング(既製品)

鋳鉄製ＲＤ

防水モルタル塗

アスファルト防水層立上り(レンガ積)

白ガス管竪樋

設備基礎

コンクリート打放し ＴＰ吹付壁・梁型

㋐20 排水ヤシマット

㋐150 火山砂利

豆ツゲ密植植樹

市販品(塩ビ製)伸縮目地

改修後

仕上

■笠木

1)一部破損部分のステンレス笠木を更新

3)ケレン清掃の上耐候性塗料(DP)

■その他

2)シーリング材の撤去・更新

・RD、竪樋の撤去・更新

(渡り廊下)

■平場・立上り

1)シーリング材の撤去・更新

2)ケレン清掃の上、耐候性塗料(DP)

(エネルギー棟)

1)既存植込部の撤去

2)ケレン清掃後、下地調整剤塗布

3)高耐久性シート防水(S-M2機械固定工法)



－

VS

㋐30 花崗岩JBP アルミ製ルーバー 3,600－

3,600 電磁マット

2,800 電磁マット

㋐30 花崗岩JBP －

㋐30 花崗岩JBP －

24,530
㋐20 大理石本磨き

3,600

床レターングリル ,

受付ｶｳﾝﾀｰ,

時計

傘立て ,

電磁マット

GB-R t12捨貼,DR t19

一部 DR t31及びｱﾙﾐﾙーﾊー゙

モルタル下地

㋐30 花崗岩JBP  一部本磨き

㋐20 大理石本磨き GB-R t9 + DR t19 3,600

㋐20 大理石本磨き GB-R t9 + DR t19 3,600

TELコーナー ,

水飲み場
㋐30 花崗岩JBP  一部本磨き

モルタル下地

㋐7 TCP

㋐20 大理石本磨き GB-R t9 + DR t12 3,600

時計 ,

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ,

棚

モルタル下地

㋐30 花崗岩JBP

GB-R t9 + DR t12 2,700 ロッカー
モルタル下地

㋐2 VS

GB-R t12GL VC GB-R t9 + DR t12 2,700
モルタル下地

㋐2 VS

GB-R t12GL VC

一部 LGS下地

GB-R t9 + DR t19 2,700

飾棚 , ロッカー ,

PR(B),時計 ,

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ

モルタル下地 ㋐8 ﾌｪﾙﾄ

㋐10 CP(WL)

LGS下地

㋐8 練付合板(チーク)

㋐20 大理石本磨き GB-R t9 + DR t12 2,400
洗面ｶｳﾝﾀｰ , 鏡 ,

ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

モルタル下地

㋐30 花崗岩JBP

GB-R t9 + DR t19 2,700
モルタル下地 ㋐8 ﾌｪﾙﾄ

㋐10 CP(WL)

LGS下地

㋐8 練付合板(チーク)

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ , ロッ

カー , 飾棚，時計 ,

カーテン

2,700

GB-R t12 VC 2,400

㋐20 大理石本磨き GB-R t12 VC 2,400

モルタル下地 ㋐8 ﾌｪﾙﾄ

㋐15 CP(機械緞通)

GB-R t9 + 12 VC

一部 ㋐8 GB-F

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ , 飾棚，時

計 , ｶｰﾃﾝ, ｲﾝﾀｰﾎﾝ ,

電話

モルタル下地 ㋐8 ﾌｪﾙﾄ

㋐30 花崗岩JBP

㋐15 CP(機械緞通)

LGS下地

腰:㋐8 練付合板(ﾏｺﾚ)

壁:GB-R t9 + 12 VC

モルタル下地

㋐30 花崗岩JBP

GB-R t9 + DR t12 2,700

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ , 飾棚，時

計 , カーテン , イン

ターホン

モルタル下地 ㋐8 ﾌｪﾙﾄ

㋐7 CP(TF)

LGS下地

㋐8 練付合板(チーク)

GB-R t12GL VC GB-R t9 + DR t12 2,700
モルタル下地

㋐7 TCP

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ,

黒板, 壁面収納庫

モルタル下地

㋐7 TCP

GB-R t9 + DR t12 2,700
モルタル下地

TCP

GB-R t12GL VC

一部モルタル下地 VC

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ , 壁面収納

庫，スチール

ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

－

GB-R t9 + DR t12
モルタル下地

㋐2 VS

GB-R t12GL VC

一部 LGS下地

2,700

・モルタル下地 ㋐2 VS

 (解説員控室・用具庫)

・ﾓﾙﾀﾙ下地 ㋐7 TCP(会議室(3))

・モルタル下地 ㋐2 VS

 木床組 ㋐55 たたみ敷

 地板　:㋐15 ﾊー゚ｹｯﾄﾌﾛｱ

 (清掃員控室)

・GB-R t12GL VC

 (会議室(3)･解説員控室)

・GB-R t12GL VC

 一部 100角陶器質タイル

 (清掃員控室)

・モルタル金ゴテ目地切

 (用具庫)

・GB-R t9 + DR t19

 (会議室(3))

・GB-R t9 + DR t12

 (解説員控室)

・GB- D t9 たたみ部は杢目

 (清掃員控室･用具庫)

洗面ｶｳﾝﾀｰ ,

鏡，ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

GB-R t12GL VC GB-R t9 + DR t19 2,700
モルタル下地

㋐7 TCP

GB-R t9 + DR t12 2,700
モルタル下地

㋐2 VS

GB-R t12GL VC

一部 LGS下地

ﾋ゚ｸﾁｬーﾚーﾙ , 壁面収納庫，

窓下収納庫，行事黒板，

ｽﾁーﾙﾊー゚ﾃｨｼｮﾝ，ｶｳﾝﾀー，時

計，電話，ﾌ゙ﾗｲﾝﾄ゙，ｶーﾃﾝ

GB-D t9 2,700
モルタル下地

㋐2 VS

GB-R t12GL VC

一部 100角陶器質タイル

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

VS(発泡複層)

VS

VS

㋐8 ﾌｪﾙﾄ

㋐15 CP(機械緞通)

㋐8 ﾌｪﾙﾄ

㋐30 花崗岩JBP(既存のまま)

㋐15 CP(機械緞通)

㋐8 ﾌｪﾙﾄ

㋐10 CP(WL)

既存のまま

既存のまま

㋐7 TCP

㋐8 ﾌｪﾙﾄ

㋐7 CP(TF)

VS

既存のまま

－

－

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

VC

VC

VC

OAﾌﾛｱ H50

㋐7 TCP

OAﾌﾛｱ H50

VS

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ , 窓下収納

庫，ｽﾋﾟｰｶｰ，ﾐﾆｷｯﾁﾝ
VC2,700

VC

VC

LGS下地

腰:㋐8 練付合板(ﾏｺﾚ)

壁:GB-R t9 + 12 VC

GB-R t9.5 + DR t12

GB-R t9.5 + DR t12

GB-R t9.5 + DR t12

GB-R t9.5 + DR t12

GB-R t9.5 + DR t19

GB-D t9.5

VC

VC

VC

GB-R t9.5 + DR t12

GB-R t9.5 + DR t12

GB-R t9.5 + DR t12

㋐8 練付合板(チーク) GB-R t9.5 + DR t19

㋐8 練付合板(チーク) GB-R t9.5 + DR t12

㋐8 練付合板(チーク) GB-R t9.5 + DR t19

GB-R t9.5 + DR t12

VC

VC
腰:練付合板(ﾏｺﾚ)

壁:VC(高級)

腰:練付合板(ﾏｺﾚ)

壁:VC(高級)

アルミ製ルーバー

アルミ製ルーバー

ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

木製ﾙーﾊー゙（不燃）

既存のまま

既存のまま

内 部 仕 上 表 (既設) 内 部 仕 上 表 (改修)

階

1

室　  　名
床

床 仕 上 げ 巾木仕上げ

巾　　　木 壁

壁 仕 上 げ

天　　　井

天 井 仕 上 げ
備　　考

高さ 高さ
階

1

室　　  　名 床
巾木仕上げ

巾　　　木 壁 天　　　井

天 井 仕 上 げ
備　　考

高さ 高さ

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

内部仕上表(1)

02-

-

A

壁 仕 上 げ

風除室(1)

風除室(2)

風除室(3)

グランドホール

ロビー(1)

ロビー(2)

ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ

運営課事務室

総館長室

総館長室

洗面・WC

応接室(1)

応接室(1) 前室

応接室(1)

洗面・WC

応接室(2)

市史編さん資料庫

・会議室(3)

・清掃員控室

・解説員控室

・用具庫

顧問室

会議室(3)

運営課事務室

清掃員控室

・学芸課事務室

・会議室(1)(2)

・研究室

・運営課事務室

・館長室

・部長室

3,600

3,600

2,800

24,530

3,600

3,600

3,600

3,600

2,700

2,700

2,700

2,400

2,700

2,700

2,400

2,400

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

風除室(1)

風除室(2)

風除室(3)

グランドホール

ロビー(1)

ロビー(2)

ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ

ロッカー室

総館長室

総館長室

洗面・WC

館長室

応接室(1)

応接室(1) 前室

応接室(1)

洗面・WC

応接室(2)

会議室

市史編さん資料庫

執務室

(打合せ・会議・

受付スペース)

救護室(1-1)

執務室

(運営課･市史編さん室･

学芸課･研究室)

更衣室(1-3)(1-4)

事業者事務室

文書庫

ロッカー室

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

VB

－

60

VB 60

練付合板(ﾁｰｸ) 60

練付合板(ﾁｰｸ) 60

練付合板(ﾁｰｸ) 60

－ －

－ －

練付合板(ﾁｰｸ) 60

練付合板(ﾏｺﾚ) 60

練付合板(ﾏｺﾚ) 60

練付合板(ﾁｰｸ) 60

たたみ寄 －

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

たたみ寄
－

VB
60

練付合板(ﾁｰｸ)
60

(会議室(3))

(清掃員控室)

(清掃員控室･解説員控室・用具庫)

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ －

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

練付合板(ﾏｺﾚ) 60

練付合板(ﾏｺﾚ) 60

練付合板(ﾁｰｸ) 60

－ －

－ －

練付合板(ﾁｰｸ) 60

練付合板(ﾁｰｸ) 60

練付合板(ﾁｰｸ) 60

VB 60

VB 60



GB-R t9 + DR t12GB-R t12GL VC 2,700

2,700

モルタル下地

㋐2 VS

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ,ｶｰﾃﾝ,ｶｳﾝﾀｰ，

時計,電話,ﾃﾚﾋﾞ,監視

ｶﾒﾗ

GB-R t9 + DR t12GB-R t12GL VC
モルタル下地

㋐2 VS

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ,ｶｰﾃﾝ,洗面

ﾕﾆｯﾄ,時計,ﾃﾚﾋﾞ

GB-D t9 2,700GB-R t12GL VC
モルタル下地

㋐2 VS

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ,ｶｰﾃﾝ,洗面

ﾕﾆｯﾄ,ﾛｯｶｰ,すのこ

2,700 ステンレス流し台VS VC GB-D t9.5

GB-R t12GL VC GB-R t9 + DR t19

2,700

モルタル下地

㋐7 TCP

GB-R t9.5 + DR t19 ステンレス流し台

木床組 ㋐55 たたみ敷 ㋐8 練付合板(杉柾)

2,550

聚楽塗

(H=300 反古紙貼)

GB-D t9 4,400

GB-R t9 + DR t12 3,500

モルタル下地

CFシート

モルタル下地

㋐7 TCP

一部木床組㋐15 ﾊー゚ｹｯﾄﾌﾛｱ

モルタル金ゴテ目地切

EP(Ⅱ)

㋐8 GB-F VC

一部 竪羽目貼

電動書架，ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ , 棚 ,時

計 ,インターホン，

洗面ユニット

3,000

モルタル下地

㋐7 TCP

(一部 OAﾌﾛｱ H=200)

㋐5.5難燃有孔シナ合板

可視光型光触媒塗装

(内部GWｔ50充填)

㋐9.5 GB-R + ㋐12 RW

可視光型光触媒塗装

(内部GWｔ50充填)

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ，

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ

GB-R t9 + DR t12 2,700
モルタル下地

㋐2 VS

GB-R t12GL VC

一部モルタル下地 VC

GB-R t9 + DR t12 2,700
モルタル下地

㋐2 VS

GB-R t12GL VC

一部モルタル下地 VC

3,000

3,350

木床組㋐15 合板
㋐15 フローリング(ぶな)
一部 ﾓﾙﾀﾙ下地 ㋐2 VS
一部 防水ﾓﾙﾀﾙ ｴﾎ゚ｷｼ塗

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切 EP(Ⅱ)

一部 100角陶器質ﾀｲﾙ(H=2000)

一部 GB-R + EP

㋐6 化粧KB

(半貫通)

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ,手洗い,上

框,ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ,地板

4,200

(一部5,100)

4,200

(一部5,100)

モルタル下地

㋐2 VS

㋐5.5+㋐9 二重貼合板下地

キャンバスクロス貼

(薄ｸ゙ﾚー) ﾋ゚ｸﾁｬーﾚーﾙ，ﾊ゙ｯｸ紙用ﾊー゙

設置

ｶーﾃﾝﾎ゙ｯｸｽ,ｶーﾃﾝﾚーﾙ,暗幕,

ﾗｲﾃｨﾝｸ゙ﾊ゚ｲﾌ゚,ﾋ゚ｸﾁｬーﾚーﾙ

,ｶーﾃﾝ，時計,ｲﾝﾀーﾎﾝ

モルタル下地

CFシート
ﾒｻﾞﾆﾝ改修4,200

㋐6 化粧 KB

(目透貼)

㋐5.5+㋐9 二重貼合板下地

キャンバスクロス貼

モルタル下地

エポキシ樹脂塗床

ｺﾝｸﾘーﾄ打放目地切

EP(Ⅱ)
4,200GB-D t9

コンクリート直押え

エポキシ樹脂塗床

(ノンスリップ仕様)

ｺﾝｸﾘーﾄ打放目地切 EP(Ⅱ)

一部 ㋐8 GB-F GL工法

EP(Ⅱ)

㋐6 FB  目透貼

EP(Ⅰ)
流し台5,800

モルタル下地

エポキシ樹脂塗床

ｺﾝｸﾘーﾄ打放目地切 EP(Ⅱ)

一部 ㋐8 GB-F GL工法

EP(Ⅱ)

㋐6 FB  目透貼

EP(Ⅰ)
ﾎｲｽﾄｸﾚｰﾝ撤去5,000

モルタル下地

エポキシ樹脂塗床

(ガラスクロス積層)

ｺﾝｸﾘーﾄ打放

エポキシ塗

(ガラスクロス積層)

㋐6 FB  目透貼 3,500

㋐6 化粧 KB

木床組㋐15 合板

㋐15 フローリング(ぶな)

一部ﾓﾙﾀﾙ下地 ㋐2 VS

モルタル金ゴテ目地切

EP(Ⅱ)

㋐6 化粧KB

(半貫通)
3,000

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ，時計,

ｲﾝﾀｰﾎﾝ，ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ，

化粧台，

モルタル下地 ㋐2 VS

一部放射線散乱防護仕様(X線

撮影室)

・GB-R t12GL VC(準備室)

・木下地㋐6.5 鉛ﾍ゙ﾆﾔ複合板

 VC(放射線散乱防護仕様)

・GB-R t9 + DR t12(準備室)

・㋐13 鉛GB-R複合板 VC

 (放射線散乱防護仕様)　

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VC

VC

VC

VC

GB-D t9.5

GB-D t9.5

GB-R t9.5 + DR t12

VS

VS

VS

VC

EP(Ⅱ)

VC

VC

VC

EP(Ⅱ)

㋐15 フローリング(ぶな)

一部  木床組 + 琉球畳(FL+150)

一部 防水ﾓﾙﾀﾙ ｴﾎ゚ｷｼ塗

EP(Ⅱ)
一部 メラミン化粧板(H=2000)
一部 LGS + GB-R t12.5 + 9.5
     + EP(Ⅱ)（開口塞ぎ壁）

GB-R t9.5 + DR t12

GB-R t9.5 + DR t12

GB-R t9.5 + DR t12

GB-D t9.5

GB-D t9.5

GB-D t9.5

FK-D t6

FK-D t6

FK-D t6

(天井補強)

VS

VS

VS

VC GB-R t9.5 + DR t12

VC

キャンバスクロス貼(薄ｸ゙ﾚー)

一部 　ﾏｸﾞﾈｯﾄ対応クロス

FK t6

(目透貼)

GB-D t9.5

VS

VS

VC

VC

FK-D t6 

FK-D t6 

FK t6 (目透貼)

EP(Ⅰ)

FK t6 (目透貼)

FK t6 (目透貼)

EP(Ⅰ)

㋐7 TCP

(一部 OAﾌﾛｱ H=200)

VS
一部 木床組 + 琉球畳(FL+150)

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ,手洗い,上

框,ｶｳﾝﾀｰ，地板

既存のまま

一部 木床組 + ﾌﾛーﾘﾝｸ゙(ぶな)

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま 既存のまま

既存のまま 既存のまま

既存のまま 既存のまま

内 部 仕 上 表 (既設) 内 部 仕 上 表 (改修)

階

1

室　  　名
床

床 仕 上 げ 巾木仕上げ

巾　　　木 壁

壁 仕 上 げ

天　　　井

天 井 仕 上 げ
備　　考

高さ 高さ
階

1

室　　  　名 床
巾木仕上げ

巾　　　木 壁 天　　　井

天 井 仕 上 げ
備　　考

高さ 高さ

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

内部仕上表(2)

03-

-

A

壁 仕 上 げ

休養室

警備室

更衣室(1)(2)

警備員控室

フィルム室

撮影室

トラックヤード

荷受・荷解室

燻蒸室

考古・民族資料整理室

美術・工芸資料整理室

仮収蔵庫

準備・資材庫

研究図書室

特別閲覧室

カード室

体験学習室

市史編さん室

古文書整理室

準備室

Ｘ線撮影室

警備室

更衣室

(1-1)(1-2)

警備員控室

解説員控室

清掃員控室

書庫(1-1)

体験学習室(1)

バックヤード(1)

資料整理室 ・

ﾃ゙ｼ゙ﾀﾙ化作業室

撮影室

仮保管庫１

(汚染度高)

仮保管庫２

(汚染度低)

トラックヤード

荷受・荷解室

燻蒸室

一時控室

借用資料収蔵庫

特別閲覧室

フィルム室

書庫(1-2)

倉庫(1-5)

2,700

2,700

2,700

2,700

2,550

4,400

3,500

3,000

2,700

2,700

3,000

3,350

4,200

(一部5,100)

4,200

4,200

5,800

5,000

3,500

3,000

2,700(準備室)

3,000(X線室)

シャワー室

シャワー室 踏込部

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ(既製品)2,550

2,550

2,700

練付合板(ﾁｰｸ) 60

VB 60

VB 60

VB 60

たたみ寄 －

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

堅木 OSCL
60

210

堅木 OSCL
60

210

一部防水ﾓﾙﾀﾙｴﾎﾟｷｼ塗 250

VB 60

線散乱防護仕様)

(X線撮影室は放射

VB 60

堅木 OS 100

エポキシ塗 100

ー ー

エポキシ塗 60

エポキシ塗 60

モルタル下地

(ガラスクロス積層)

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

一部 堅木 OS 100

堅木 OS 100

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB

たたみ寄せ

エポキシ塗

60

ー

100

VB 60

VB 60



4,400㋐15 杉小巾板W120
㋐24 杉小巾板

(ひぶくらはぎ落し込み)

木床組㋐15 耐水合板

㋐15 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(ぶな)

4,400㋐15 杉小巾板W120
㋐24 杉小巾板

(ひぶくらはぎ落し込み)

木床組㋐15 耐水合板

㋐15 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(ぶな)

4,400㋐15 杉小巾板W120
㋐24 杉小巾板

(ひぶくらはぎ落し込み)

木床組㋐15 耐水合板

㋐15 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(ぶな)

4,400㋐15 杉小巾板W120
㋐24 杉小巾板

(ひぶくらはぎ落し込み)

木床組㋐15 耐水合板

㋐15 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(ぶな)

4,400㋐15 杉小巾板W120
㋐24 杉小巾板

(ひぶくらはぎ落し込み)

木床組㋐15 耐水合板

㋐15 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(ぶな)

4,400㋐15 杉小巾板W120
㋐24 杉小巾板

(ひぶくらはぎ落し込み)

木床組㋐15 耐水合板

㋐15 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(ぶな)

3,700 下足箱㋐6 化粧KB
モルタル目地切

EP(Ⅱ)

木床組㋐15 耐水合板

㋐15 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(ぶな)

3,700 下足箱㋐15 杉小巾板W120㋐15 杉小巾板 銅釘打
木床組㋐15 耐水合板

㋐15 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(ぶな)

モルタル下地

㋐2 VS

・GB-R t12GL VC(講座室(1))

・ﾓﾙﾀﾙ金ｺ゙ﾃ目地切仕上(倉庫(6))

・GB-R t9 + DR t12(講座室

(1))

・GB-D t9(倉庫(6))

3,600(講座室)

2,600(倉庫)

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ，黒板，

OHP，電動ｽｸﾘｰﾝ，時

計，ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

モルタル下地

㋐2 VS

ｺﾝｸﾘーﾄ打放目地切

EP(Ⅱ)
㋐6 FB 目透貼 2,700 ｲﾝﾀｰﾎﾝ，ｽﾋﾟｰｶｰ

モルタル下地 ㋐8 ﾌｪﾙﾄ

㋐7 CP(TF)
特焼ブロックタイル積

㋐10 練付合板(桧)

CL

4,800

5,700

木床組㋐15 合板

㋐7 TCP

㋐40 ロックウール充填

LGS ㋐8 有孔KB

EP(Ⅱ)

㋐40 ロックウール充填

㋐8 有孔KB

EP(Ⅱ)

2,500

モルタル下地

㋐2 VS

モルタル目地切

EP(Ⅱ)
GB-D t9

2,700

3,600

モルタル下地

㋐7 TCP

㋐40 ロックウール充填

LGS ㋐8 有孔KB

EP(Ⅱ)

GB-R t9 + DR t12

EP(Ⅱ)
2,140

モルタル下地

㋐7 TCP
㋐8 GB-F クロス貼

GB-R t9 + DR t19

EP(Ⅱ)
3,000

時計，

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ，ｳｫｰﾀｰｸｰﾗｰ

モルタル下地

㋐2 VS
GB-R t12GL VC GB-R t9 + DR t12 2,700

モルタル下地

㋐2 VS

GB-R t12GL VC

一部モルタル下地 VC
GB-R t9 + DR t12 2,700

配線ピット及び蓋，

温度計

モルタル下地

㋐2 VS

GB-R t12GL VC

一部 100角陶器質ﾀｲﾙ
GB-D t9 2,700 冷蔵庫，時計 , テレビ

コンクリート鏝押え

エポキシ樹脂塗床

㋐30 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ ﾋﾟﾝ押え

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切(H=1200)

㋐6 化粧KB(貫通)

㋐30 グラスウール敷込
5,000 機械基礎，時計，ｽﾋー゚ｶー

モルタル金ゴテ目地切 コンクリート打放仕上 コンクリート打放仕上 － ｲﾝﾀーﾎﾝ，ｽﾋー゚ｶー

㋐200 ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え

エポキシ樹脂塗床

㋐30 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ ﾋﾟﾝ押え

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切(H=1200)
㋐30 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ ﾋﾟﾝ押え － 機械基礎，流し台

モルタル金ゴテ目地切 コンクリート打放仕上 コンクリート打放仕上 －
機械基礎，

ｲﾝﾀーﾎﾝ，ｽﾋー゚ｶー

㋐30 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ ﾋﾟﾝ押え

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切(H=1200)
㋐30 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ ﾋﾟﾝ押え －

機械基礎，配管ピット及

び蓋，ｲﾝﾀーﾎﾝ，ｽﾋー゚ｶー

腰:ﾓﾙﾀﾙ金ｺ゙ﾃ目地切(H=1200)

壁:㋐30 ｸ゙ﾗｽｳーﾙﾏｯﾄ ﾋ゚ﾝ押え
㋐30 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ ﾋﾟﾝ押え －

防油堤，配管ピット及び

蓋，ｲﾝﾀーﾎﾝ

㋐200 ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え

エポキシ樹脂塗床

㋐200 ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え

エポキシ樹脂塗床

2,400
㋐6 FB 目透貼

VP

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切 VP

一部 100角陶器質ﾀｲﾙ

モルタル下地

㋐2 VS

モルタル下地

㋐2 VS
ﾓﾙﾀﾙ金ｺ゙ﾃ目地切仕上 GB-D t9 2,600

VS

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

VS VC GB-R t9.5 + DR t12

VS VC GB-D t9.5

既存のまま 既存のまま 既存のまま

CP(TF)

TCP

VS

TCP

TCP

VS

VS

FK-P t6 + EP(Ⅱ) FK-P t9 + EP(Ⅱ) 

EP(Ⅱ) GB-D t9.5

FK-P t6 + EP(Ⅱ) 
GB-R t9 + DR t12

EP(Ⅱ)

VC

VC

VC

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

GB-R t9.5 + DR t12

GB-R t9 + DR t19

EP(Ⅱ)

GB-D t9.5

FK t6 (目透貼)

VP

VC

メラミン不燃化粧板

既存のまま 既存のまま 既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

内 部 仕 上 表 (既設) 内 部 仕 上 表 (改修)

階

1

室　  　名
床

床 仕 上 げ 巾木仕上げ

巾　　　木 壁

壁 仕 上 げ

天　　　井

天 井 仕 上 げ
備　　考

高さ 高さ
階

1

室　　  　名 床
巾木仕上げ

巾　　　木 壁 天　　　井

天 井 仕 上 げ
備　　考

高さ 高さ

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

内部仕上表(3)

04-

-

A

壁 仕 上 げ

休憩室

暗室

考古収蔵庫

古文書資料整理室

民俗資料収蔵庫

歴史資料収蔵庫

美術・工芸資料

収蔵庫

特別収蔵庫

収蔵庫前室(1)

収蔵庫前室(2)

荷物格納庫

講　堂

講堂　効果室

講堂　側廊下

サウンドロック

ホワイエ

控室

更衣室

湯沸室(2)

中央監視室

空調機械室(1)

ハロンボンベ庫

熱源機械室

消火ポンプ室

電気室

発電機室

湯沸室

考古収蔵庫

古文書資料整理室

民俗資料収蔵庫

歴史資料収蔵庫

美術・工芸資料

収蔵庫

特別収蔵庫

収蔵庫前室(1-1)

収蔵庫前室(1-2)

荷物格納庫

講　堂

講堂　効果室

講堂　側廊下

サウンドロック

ホワイエ

控室

中央監視室

休憩室

空調機械室(1-1)

ハロンボンベ庫

熱源機械室

消火ポンプ室

電気室

発電機室

湯沸室

倉庫(6)

講座室(1)

倉庫(6)
セミナー室(1)

セミナー室(1)

収納

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

3,700

3,700

3,600

2,700

4,800

5,700

2,500

2,700

3,600

2,140

3,000

2,700

2,700

2,700

5,000

－

－

－

－

－

2,400

2,600

客席椅子，舞台

化粧台，鏡，手洗い，

ｶーﾃﾝﾚーﾙ(更衣ﾌー゙ｽ)

流し台，吊戸棚，

水切棚

ﾒｻﾞﾆﾝ改修

ﾒｻﾞﾆﾝ改修

ﾒｻﾞﾆﾝ改修

ﾒｻﾞﾆﾝ改修

ﾒｻﾞﾆﾝ改修

ﾒｻﾞﾆﾝ改修

木製 70

木製 70

木製 70

木製 70

木製 70

堅木 60

堅木 70

VB 60

VB 60

木製 70

t2 VS 立上げ(暗室) 100

－ －

堅木SOP 60

VB 60

堅木SOP 60

練付合板 + UE

VB
60

VB 60

VB 60

エポキシ塗 100

－ －

エポキシ塗 100

－ －

エポキシ塗 100

エポキシ塗 100

VB 60

VB(休憩室) 60

VB 60

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

堅木SOP 60

練付合板 + UE

VB
60



2,600 スチール棚GB-D t9ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切仕上
モルタル下地

㋐2 VS

2,600 スチール棚GB-D t9ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切仕上
モルタル下地

CFシート

2,600 スピーカーGB-D t9ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切仕上
モルタル下地

㋐2 VS

-上階スラブ現しﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切仕上
モルタル下地

㋐2 VS

モルタル下地

㋐2 VS
2,600GB-D t9ボード

モルタル下地

㋐30 花崗岩JBP
2,600GB-R t9 + DR t12㋐20 大理石本磨き

モルタル下地

㋐8.5 400角タイル
2,600GB-R t9 + DR t12㋐9 タイル張り

モルタル下地

㋐2 VS

モルタル下地

㋐2 VS

100角陶器質ｶﾗｰタイル

100角陶器質タイル

GB-R t9 + DR t12

GB-R t9 + DR t12

2,500

2,500

・モルタル下地㋐2 VS

 (便所(7)・複写室)

・モルタル下地 VS

 木床組㋐15 耐水合板

 ㋐15 フローリング(ぶな)

 (シャワー室 踏込部)

・100角陶器質タイル (便所(7))

・GB-R t12GL VC (複写室)

・100角タイル(シャワー室)

・ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切 VP

 (シャワー室 踏込部)

・GB-R t9 + DR t12(便所(7))

・GB-D t9　 (複写室)

・KB　(シャワー室)

・㋐6 FB 目透貼　VP

 (シャワー室 踏込部)

2,500

2,700GB-R t9 + DR t19GB-R t12GL VC
モルタル下地

㋐7 TCP

2,700㋐9.5 GB-R + ㋐12 RW

GB-R t12GL VC

(消臭,防汚機能付)

一部 ㋐9.5 GB-R-S+㋐8 KB

モルタル下地

㋐2.8 VS(発泡層あり)

モルタル下地

㋐2 VS
GB-R t12GL VC ・GB-R t9 + DR t12 3,600

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ，黒板，

OHP，電動ｽｸﾘｰﾝ，時

計，ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

VS

VS

VS

VS

GB-D t9.5

GB-D t9.5

GB-D t9.5

GB-D t9.5

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

VC

VC

VC

VS(消臭)

VS(消臭)

VS(消臭)

メラミン化粧板

メラミン化粧板

メラミン化粧板

GB-R t9.5 + DR t12

GB-R t9.5 + DR t12

GB-R t9.5 + DR t12

花崗岩 JBP

モルタル下地 ㋐3 VS

大理石本磨き －－

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ 寒冷紗EP(Ⅱ) GB-R t9 + DR t12 2,700

手摺 ,

ノンスリップ溝切
既存のまま －

手摺 ,

ノンスリップ
既存のまま

モルタル下地 ㋐3 VS 2,700
手摺 ,

ノンスリップ
既存のまま

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ 寒冷紗EP(Ⅱ)

一部ボード

GB-R t9 + DR t12

段裏:吸音ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付

モルタル下地

㋐7 TCP

㋐8 GB-F GL工法

クロス貼
GB-R t9 + DR t12 2,700

モルタル下地

㋐30 花崗岩JBP
㋐20 大理石本磨き GB-R t9 + DR t12 2,700

モルタル下地

㋐2 VS
ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切 VP GB-R t9 + DR t12 2,700 台車摺

モルタル下地

㋐2 VS
ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切 VP GB-D t9 3,700 台車摺

モルタル下地

㋐2 VS
ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切 VP GB-D t9 2,700

モルタル下地

㋐2 VS

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切 VP

一部 ㋐8 GB-F VP
GB-D t9 3,700 台車摺

モルタル下地

㋐2 VS

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切 VP

一部 ㋐8 GB-F VP
GB-D t9 3,700 台車摺

TCP VC GB-R t9.5 + DR t12

既存のまま 既存のまま GB-R t9.5 + DR t12

VS VP GB-R t9.5 + DR t12

既存のまま 既存のまま

既存のまま 既存のまま

既存のまま

既存のまま

VS

VS

VP

VP

GB-D t9.5

GB-D t9.5

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

VC

㋐30 花崗岩JBP

㋐30 花崗岩JBP

メラミン化粧板

メラミン化粧板

GB-R t9.5 + DR t12

GB-R t9.5 + DR t12

花崗岩 JBP

VS

VS

GB-R t9.5 + DR t12

GB-R t9.5 + DR t12

段裏:吸音ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付

㋐6 FB 目透貼(旧SK部) FK t6 (目透貼) (旧SK部)

㋐6 FB  目透貼(旧WWC1-3 SK部) FK t6(目透貼) (旧WWC1-3 SK部)

内 部 仕 上 表 (既設) 内 部 仕 上 表 (改修)

階

1

室　  　名
床

床 仕 上 げ 巾木仕上げ

巾　　　木 壁

壁 仕 上 げ

天　　　井

天 井 仕 上 げ
備　　考

高さ 高さ
階

1

室　　  　名 床
巾木仕上げ

巾　　　木 壁 天　　　井

天 井 仕 上 げ
備　　考

高さ 高さ

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

内部仕上表(4)

05-

-

A

壁 仕 上 げ

身障者WC

男子便所(2)

階　段(1)

階　段(2)(4)(5)

階　段(3)

廊下(1)(2)

廊下(3)

廊下(10)

廊下(4)

廊下(5)

廊下(6)

廊下(7)

廊下(8)

倉庫(2)

倉庫(3)

倉庫(4)

倉庫(5)

市史編さん室

授乳室

講座室（1）

男子便所(1)
女子便所(1)

便所(2)
倉庫(7)

便所(3)(4)
倉庫(1)

便所(7)
複写室
シャワー室

倉庫(1-1)

倉庫(1-2)

倉庫(1-3)

MWC(1-1)
WWC(1-1)

HWC(1-1)(1-2)(1-3)

MWC(1-2)
WWC(1-2)

MWC(1-3)(1-4)
WWC(1-3)(1-4)

階　段(1)

階　段(2)(4)(5)

階　段(3)

廊下(1-1)(1-2)

廊下(1-3)

廊下(1-4)

廊下(1-5)

廊下(1-6)

廊下(1-7)

廊下(1-8)

MWC(1-5)
WWC(1-5)

倉庫(1-4)

書庫(1-3)

倉庫(1-6)

倉庫(1-7)

倉庫(8) 舞台袖

2,600

2,600

2,600

-

2,600 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

2,600
洗面ｶｳﾝﾀｰ, ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ,

鏡，ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ

2,600

2,500

2,500

洗面ｶｳﾝﾀｰ, ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ,

鏡

洗面ｶｳﾝﾀｰ, ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ,

鏡

2,500
洗面ｶｳﾝﾀｰ, ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ,

鏡

2,700

2,700

2,700

－

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

3,700

2,700

3,700

3,700

VB 60

VB 60

VB 60

VB(複写室) 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB(倉庫(7)) 60

㋐2 VS 立上り
100

(便所(2))

VB(倉庫(1)) 60

㋐2 VS 立上り
100

(便所(3)(4))

㋐2 VS 立上り
100

(便所(7))

大理石本磨き －

60
堅木 SOP

(ｼｬﾜｰ室踏込部)

ー ー

(男子便所(2))

t8.5 タイル貼

100
(身障者WC)
㋐2 VS 立上り

VB 60

VB 60

練付合板(チーク) 60

ー ー

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

ー ー

ー ー

VS(消臭)立上り 100

VS(消臭)立上り 100

VS(消臭)立上り 100

大理石本磨き －

練付合板(チーク) 60



3,000

ｽﾁｰﾙ製ルーバーML焼付

(90x90x60)

GB-R t12 EP(Ⅱ)

㋐20 大理石本磨き
モルタル下地

㋐30 花崗岩JBP

3,000

ｽﾁーﾙ製ﾙーﾊー゙ PL-3.2 ML焼付
GB-R t12 EP(Ⅱ)
一部GB-R t9 + DR t12
一部㋐9 化粧PB(情報ｼｽﾃﾑｻーﾊー゙室)

㋐20 大理石本磨き

一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上 +

EP(Ⅱ)(情報ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰ室)

モルタル下地

㋐30 花崗岩JBP

一部 ㋐2 VS(情報ｼｽﾃﾑｻーﾊー゙室)

2,600GB-D t9
モルタル金ゴテ目地切

EP(Ⅱ)

モルタル下地

㋐2 VS

2,800
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ，手摺，

ｶｰﾃﾝ
GB-R t9 + DR t19㋐20 大理石本磨き

モルタル下地

㋐7 TCP

一部ﾎﾞｰﾀﾞｰ大理石本磨き

2,700
GB-R t9 + DR t19 EP(Ⅱ)

一部GB-R t9 + DR t12

EP(Ⅱ)

㋐20 大理石本磨き

モルタル下地

㋐19 フローリング

(ホワイトオーク)
8,000

3,000GB-R t9 + DR t12GB-R t12GL VC
モルタル下地

㋐7 TCP

3,000GB-R t9 + DR t12 EP(Ⅱ)㋐10 練付合板
モルタル下地

㋐7 TCP

3,500㋐21 RAT

㋐9.5+12.5 GB-R VC

㋐12.5 GB-R GL工法 VC

(イス、机収納部)㋐4 合板

モルタル下地

㋐2.8 VS(発泡層あり)

3,500 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ
ｽﾁｰﾙ製ルーバー

GB-R t12 EP(Ⅱ)(下貼り)

LGS下地

㋐5.5+㋐9 二重貼合板下地

キャンバスクロス貼

モルタル下地

㋐7 TCP

4,700
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ，可動パネ

ル , 展示ケース

ｽﾁｰﾙ製ルーバー

GB-R t12 EP(Ⅱ)(下貼り)

一部 GB-R t9 + DR t12

LGS下地

㋐5.5+㋐9 二重貼合板下地

キャンバスクロス貼

モルタル下地

㋐7 TCP

2,700
棚 , カーテンレール，

時計
㋐21 RATGB-R t12GL VC

モルタル下地

㋐2 VS

3,700 棚，インターホン
㋐6 FB 目透し貼

EP(Ⅱ)

モルタル金ゴテ目地切

EP(Ⅱ)

モルタル下地

㋐2 VS

3,000
一部アルミルーバー

(90x90x60)，展示ケー

ス

GB-R t9 + DR t12 EP(Ⅱ)

・モルタル下地

 ㋐30 花崗岩JBP

 (企画展示室前室)

・モルタル下地

 ㋐7 TCP

 一部㋐30 花崗岩JBP W=500

 (企画展示室)

・㋐8 GB-F GL工法

 ｷｬﾝﾊﾞｽｸﾛｽ EP(Ⅱ)

 (企画展示室前室)

・LGS下地

 ㋐5.5+㋐9 二重貼合板下地

 ｷｬﾝﾊﾞｽｸﾛｽ EP(Ⅱ)

 (企画展示室)

3,200

4,700GB-R t12 EP(Ⅱ)
LGS下地

GB-R t12 VC

モルタル下地

㋐2 VS

既存のまま

既存のまま 既存のまま 既存のまま

既存のまま

一部　㋐30 花崗岩JBP

既存のまま
既存のまま

一部　㋐20 大理石本磨き

既存のまま

一部　㋐20 大理石本磨き

既存のまま

GB-R t9.5 + DR t12

GB-R t9.5 + DR t12

EP(Ⅱ)

GB-R t9.5 + DR t12

EP(Ⅱ)

VS VC GB-R t9.5 + DR t12

TCP

TCP

TCP

VS(発泡複層) VC GB-R t9.5 + DR t12

VS(発泡複層) VC

キャンバスクロス貼 

キャンバスクロス貼 

既存のまま 既存のまま
FK t6

(目透貼)

TCP キャンバスクロス貼 
GB-R t9.5 + DR t12

EP(Ⅱ)

VS VC GB-R t12.5 + EP(Ⅱ)

㋐100 ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え
腰:ﾓﾙﾀﾙ金ｺ゙ﾃ目地切(H=1200)

壁:㋐30 ｸ゙ﾗｽｳーﾙﾏｯﾄ ﾋ゚ﾝ押え
㋐30 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ ﾋﾟﾝ押え － 既存のまま 既存のまま防油堤，インターホン , スピーカー

既存のまま
モルタル下地

㋐2 VS

モルタル金ゴテ目地切

VP
GB-D t9 2,600 既存のまま 既存のまま

コンクリート直均し コンクリート直均し コンクリート直均し －

既存のまま 既存のまま 既存のままコンクリート直均し コンクリート直均し コンクリート直均し －

既存のまま 既存のまま 既存のままコンクリート直均し コンクリート直均し －

既存のまま 既存のまま 既存のままコンクリート直均し コンクリート直均し コンクリート直均し －

コンクリート直均し

一部モルタル仕上

ｱﾙﾐ製ﾙｰﾊﾞｰ + ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

ｱﾙﾐ製ﾙｰﾊﾞｰ + ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

VS

㋐19 フローリング

(オーク)
既存のまま

GB-R t9.5 + DR t19

GB-R t9.5 + DR t19 EP(Ⅱ)

一部GB-R t9.5 + DR t12

EP(Ⅱ)

既存のまま

ｽﾁｰﾙ製ルーバー

GB-R t12.5 EP(Ⅱ)(下貼り)

ｽﾁｰﾙ製ルーバー

GB-R t12.5 EP(Ⅱ)(下貼り)

一部 GB-R t9.5 + DR t12

内 部 仕 上 表 (既設) 内 部 仕 上 表 (改修)

階

1

室　  　名
床

床 仕 上 げ 巾木仕上げ

巾　　　木 壁

壁 仕 上 げ

天　　　井

天 井 仕 上 げ
備　　考

高さ 高さ
階

1

室　　  　名 床
巾木仕上げ

巾　　　木 壁 天　　　井

天 井 仕 上 げ
備　　考

高さ 高さ

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

内部仕上表(5)

06-

-

A

壁 仕 上 げ

22

EV機械室(2)(3)

DW前室(1-1)

PS 1,2

EPS 1,3,4

EPS 2

DS 1,2

EV機械室(2)(3)

DW前室(1-1)

PS 1,2

EPS 1,3,4

EPS 2

DS 1,2

－

2,600

－

－

－

－

ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾓｰﾙ(1)

はかた伝統工芸館

(展望ロビー)

喫茶・軽食堂

講座室(2)

多目的研修室

特別展示室ロビー

ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾓｰﾙ(2)

情報ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰ室

展示準備資材庫

読書室

救護室

常設展示室

特別展示室Ａ
特別展示室Ｂ

企画展示室1･2･3･4
企画展示室前室

ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾓｰﾙ(1)

ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾓｰﾙ(2)

セミナー室(2)

特別展示室ロビー

特別展示室

救護室(2-2)

展示準備資材庫

企画展示室

常設展示室

特別展示主催者控室

倉庫(2-1)

体験学習室(2)

バックヤード(2)

3,000 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ

3,000
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ，

防煙垂壁

2,800

2,700
手洗い，ｼﾝｸ(収納式)，

ﾛーﾙｽｸﾘーﾝ，電動ﾛーﾙｽｸﾘーﾝ，

紫外線ｶｯﾄﾌｨﾙﾑ，ﾊー゚ﾃｨｼｮﾝ
8,000

3,000 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ

3,000

本棚一部撤去，

手洗い，

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ，ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

3,500 ﾐﾆｷｯﾁﾝ，ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

3,500

4,700

2,700

3,700

3,000

3,200

4,700

倉庫(9)

モルタル金ゴテ 100

VB 60

－ －

－

－ －

－ －

－

(ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾓｰﾙ(2))

60
ﾓﾙﾀﾙ金ｺ゙ﾃ EP(Ⅱ)
(情報ｼｽﾃﾑｻーﾊー゙室)

VB 60

練付合板 60

VB 60

堅木 EP-G 100

堅木 EP-G 100

VB 60

VB 60

堅木 SOP 100

VB 100

VB 60

VB 60

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

ー ー

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

堅木 EP-G 100

堅木 EP-G 100

VB 60

堅木 SOP 100

VB 100



2,600

-

2,500GB-R t9 + DR t12㋐20 大理石本磨き
モルタル下地

㋐30 花崗岩JBP

2,500
GB-R t9 + DR t12

100角陶器質カラータイル
モルタル下地

㋐2 VS

2,500GB-R t9 + DR t12㋐9 タイル張り
モルタル下地

㋐8.5 400角タイル

GB-R t9 + DR t12
モルタル金ゴテ目地切

EP(Ⅱ)

モルタル下地

㋐2 VS

2,600GB-R t9 + DR t12
モルタル金ゴテ目地切

EP(Ⅱ)

モルタル下地

㋐2 VS

3,000GB-R t9 + DR t12GB-R t12GL VCモルタル下地 ㋐7 TCP

3,000
一部アルミルーバー

(90x90x60)
GB-R t9 + DR t12 EP(Ⅱ)

モルタル下地

㋐30 花崗岩JBP

㋐8 GB-F GL工法

ｷｬﾝﾊﾞｽｸﾛｽ EP(Ⅱ)

・㋐6 FB  防露塗料吹付(厨房)

・㋐6 FB  VP(厨房倉庫)

㋐120 軽量コンクリート

モルタル下地 ㋐2 VS

既存のまま 既存のまま 既存のまま

VS(消臭) メラミン化粧板 GB-R t9.5 + DR t12

メラミン化粧板 GB-R t9.5 + DR t12

VS(消臭) メラミン化粧板
GB-R t9.5 + DR t12

メラミン化粧板 GB-R t9.5 + DR t12

VS(発泡複層) VC GB-R t9.5 + DR t12

VC GB-R t9.5 + DR t12
・VS(発泡複層)

・フローリング

VC GB-R t9.5 + DR t12VS(発泡複層)

既存のまま 既存のまま 既存のまま

既存のまま 既存のまま 既存のまま

既存のまま 既存のまま 既存のまま

・陶器質タイル(厨房)

・モルタル金ゴテ VP(厨房倉庫)

VC GB-R t9.5 + DR t12VS(発泡複層)

・GB-R t9 + DR t12(前室・控室)

・㋐6 FB  VP(便所)

・㋐6 FB  防露塗料吹付(厨房)

モルタル金ゴテ VP

一部 陶器質ﾀｲﾙ(厨房・前室)

㋐120 軽量コンクリート

モルタル下地 ㋐2 VS
VC GB-R t9.5 + DR t12VS(発泡複層)

3,000(厨房)

2,600(厨房倉庫)

3,000GB-R t9 + DR t12GB-R t12GL VCモルタル下地 ㋐7 TCP

3,000(厨房)

2,600
(前室・控室・便所)

断熱材吹付コンクリート打放し
コンクリート直均し

モルタル金ゴテ押え
既存のまま 既存のまま 既存のまま

2,700GB-R t9 + DR t12
㋐8 GB-F GL工法

VC

モルタル下地

㋐7 TCP
インターホン VC GB-R t9.5 + DR t12TCP

3,500
モルタル金ゴテ目地切

EP(Ⅱ)

モルタル下地

㋐2 VS
GB-D t9

2,600
モルタル金ゴテ目地切

VP

モルタル下地

㋐2 VS
GB-D t9

－
㋐30 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ ﾋﾟﾝ押え

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切(H=1200)

コンクリートｺﾃ押え

エポキシ樹脂塗床
㋐30 ｸ゙ﾗｽｳーﾙﾏｯﾄ ﾋ゚ﾝ押え

機械基礎，スチール階

段，インターホン

VS EP(Ⅱ) GB-D t9.5

既存のまま 既存のまま 既存のまま

既存のまま 既存のまま 既存のまま

㋐30 ｸ゙ﾗｽｳーﾙﾏｯﾄ ﾋ゚ﾝ押え
㋐30 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ ﾋﾟﾝ押え

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ目地切(H=1200)

コンクリートｺﾃ押え

エポキシ樹脂塗床

機械基礎，フック(3t

用)，スピーカー，イ

ンターホン

機械基礎，スピー

カー，インターホン

㋐30 ｸ゙ﾗｽｳーﾙﾏｯﾄ ﾋ゚ﾝ押え
㋐30 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ ﾋﾟﾝ押え

一部モルタル金ゴテ

㋐100ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押え

塗床
-

-上階スラブ現しコンクリート打放しモルタル金ゴテ押え

㋐6 FB 目透貼(旧SK部) FK t6 (目透貼) (旧SK部)

㋐30 花崗岩JBP

㋐30 花崗岩JBP

内 部 仕 上 表 (既設) 内 部 仕 上 表 (改修)

階 室　  　名
床

床 仕 上 げ 巾木仕上げ

巾　　　木 壁

壁 仕 上 げ

天　　　井

天 井 仕 上 げ
備　　考

高さ 高さ
階 室　　  　名 床

巾木仕上げ

巾　　　木 壁 天　　　井

天 井 仕 上 げ
備　　考

高さ 高さ

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

内部仕上表(6)

07-

-

A

壁 仕 上 げ

2

EPS

EV(3)前室

DW前室(2)

空調機械室(2)

便所(6)

身障者便所(3)(4)

便所(5)

倉庫(10)

倉庫(11)

講座室(2)(3)

企画展示室前室

厨房
厨房倉庫

厨房･厨房前室･

厨房便所･

厨房控室

講座室(3)

廊下(9)

EPS

廊下(2-1)

倉庫(2-2)

EV(3)前室

DW前室(2-1)

空調機械室(2-1)

MWC(2-1)
WWC(2-1)

HWC(2-1)(2-2)

キッズスペース

キッズトイレ

MWC(2-2)
WWC(2-2)

ファミリートイレ

救護室(2-1)

授乳室

休憩スペース

2,600

2,500
洗面ｶｳﾝﾀｰ，ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ，

鏡

2,500
洗面ｶｳﾝﾀｰ，ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ，

鏡

2,500

2,600

3,000
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ，手洗い，

靴入，ﾐﾆｷｯﾁﾝ

3,000

洗面ｶｳﾝﾀｰ,
ｷｯｽﾞﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ,ｷｯｽﾞ小
便器， 鏡，おむつ台，
ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ

冷水器，手洗い，

ｿﾌｧｰ

3,000

3,000

3,000

2,700

3,500

2,600

－

3

空調機械室(3)

EV機械室(1)

DW機械室

-

-

-

空調機械室(3-1)

EV機械室(1)

DW機械室

VB 60

VB 60

㋐2 VS 立上り 100

㋐2 VS 立上り 100

VB 60

VB 60

－ －

㋐2 VS 立上り 100

㋐8.5 タイル貼 100

VB 60

VB 60

エポキシ塗 100

VB 60

堅木 SOP 100

エポキシ塗 100

－ －

－ －

VB 60

VB 60

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

－ －

－ －

VS(消臭)立上り 100

VS(消臭)立上り 100

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60

VB 60



種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

面積表及び求積図(1)　(外構改修前)
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メザニンは階には含まず、床面積のみ算入する。
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種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社
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符号 面積(㎡)X x Y符号 面積(㎡)X x Y

符号 面積(㎡)X x Y符号 面積(㎡)X x Y

■建築面積求積表

符号 面積(㎡)X x Y符号 面積(㎡)X x Y

■ＰＨ階床面積求積表
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■EV・発電機室面積表
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符号 面積(㎡)X x Y符号 面積(㎡)X x Y
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中２階床面積 1156.401156.4080 =

■中２階床面積求積表

符号 面積(㎡)X x Y符号 面積(㎡)X x Y

■２階床面積求積表
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x

x
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1702.3484

153.6600

153.6600

7.4951

49.1970
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6 7
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x

8
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1.710 14.610
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■１階床面積求積表
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キャノピー③
エネルギー棟
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交流施設

立体駐車場

駐輪場

ゴミ置き場

バス・大型トラック
10台

バス・大型トラック
11台

職員用
18台

1 1

1

1

5

EV
ﾎｰﾙEV

搬入車
入口ゲート

1

6

6
出口ゲート

12

1

3

1 15

1 3 1 3 1 5

1 14

14

10

1

1

1 17

入口ゲート
職員用
18台

EVステーション
3台

9000

200x200x9 200x200x9 200x200x9 200x200x9 200x200x9 200x200x9
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00
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00

W1050-900 W1050-900 W1050-900
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0-
90

0
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0-
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200x200x9200x200x9200x200x9200x200x9200x200x9200x200x9

200x200x9200x200x9200x200x9200x200x9200x200x9200x200x9

W1050-900

200x200x9

付帯施設棟 1FL(TP+3.42m)
= 博物館本館 1FL(TP+3.86m)-440

216.3x8.2 216.3x8.2 216.3x8.2 216.3x8.2 216.3x8.2 216.3x8.2 216.3x8.2

216.3x8.2 216.3x8.2 216.3x8.2 216.3x8.2

216.3x8.2

交流施設棟 1FL(TP+3.50m)
= 博物館本館 1FL(TP+3.86m)-360

守衛所(1)

催事案内看板

催事案内看板

門扉(手動)

門扉(手動)

門扉(手動)

バリカー

バリカー

バリカー

バリカー

バリカー

守衛所(2)

付帯施設

種別
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図面名
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配置図

10500

1000

A

※既存擁壁は打診検査を行い、劣化部・損傷部は補修を行うこと



腰壁撤去

腰壁に変更

開口850→1500開口1200→1500

壁撤去

壁撤去

壁撤去

開口850→3000

壁撤去

壁撤去

集密書架設置
のため床補強

壁撤去

壁撤去

壁撤去

壁撤去

壁撤去

壁撤去

壁撤去

壁撤去

壁開口
W850 H2100

壁開口
W850 H2100

壁開口
W1200 H2100

壁撤去

壁撤去

壁撤去

壁撤去

壁撤去

壁撤去

壁撤去

壁撤去

壁撤去

壁撤去

壁撤去
壁撤去

※将来集密書架設置
の可能性有り

イベント時

仮設ステージを設置

※将来集密書架設置
の可能性有り

壁撤去

H2500

H2500

:開口の高さまで撤去
 特記無い場合はH2100

:上部スラブ位置まで撤去

凡例

流し台

X20

97700
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8
5
0石庭（１）

EPS

廊下(1-4)

更衣室(1-2)

更衣室
(1-1)

EPS

警備員控室

前室

応接室(1)

警備室

市史編さん
資料庫

廊下
(1-1)

廊下
(1-3)

廊下
(1-2)

DW前室
(1-1)

体験学習室(1)

特別閲覧室

光庭
(1)

(汚染度高)

燻蒸室

PS EV(2)

荷受・荷解室

廊下(1-6)

荷物格納庫

EPS

廊下
(1-5)

中央監視室

撮影室

空調機械室(1-1)

収蔵庫Ｄ
前室
(1-1)

廊下(1-7)

オープンテラス

セミナー室(1)

控室

EV
(1)

倉庫
(1-3)

倉庫

EPS

ロビー（２）
ホワイエ

効果室

講堂

DS

ミュージアム
ショップ

ロビー(1)

風除室
(3)

風除室
(2)

EV
(3)

EV機械室
(3)

グランドホール
風除室
（１）

石庭（３）

東出入口

西出入口

MWC
（1-1）

WWC
（1-1）

ハロン
ボンベ庫

倉庫
(1-1)

PS

トラックヤード

EV機械室
(2)

廊下(1-8)

収蔵庫
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収蔵庫

舞台袖
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倉庫
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←エネルギー棟

EPS

洗い場
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熱源機械室
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階段(1)
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7500 7500 75007000

作業台

作業台

書架

SSSS

SS

上部垂壁

S
S

SSSS SS

SS

±0
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-300

上部壁位置を示す
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ス
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ー
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ス
ロ
ー
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S
S
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廊
下

側

1FL-500

PS

飾り棚

飾り棚

飾り棚

上部壁位置を示す

傘立て

傘立て

傘立て

搬出入口

ﾀﾗｯﾌﾟ

-1050 -900

-900

±0±0

ﾀﾗｯﾌﾟ

応接室(2)

館長室

会議室

倉庫(1-6)

一時控室

バックヤード
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△
小
上
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(
畳
)

手洗い

△
ﾋ
ﾟ
ｸ
ﾁ
ｬ
ｰ
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△ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ
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化粧
ｽﾍﾟｰｽ

MWC(1-2)

WWC(1-2)

MWC(1-5)

WWC(1-5)

大型資料
閲覧スペース

撮影スペース

※天井補強

借用資料
収蔵庫

作業机
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ベッド

休憩室

フィルム室

作業机
3000×1500

作業机
3000×1500

資料整理室

机 棚

棚冷棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

手洗い

FL±0
FL+150

化粧ｽﾍﾟｰｽ
手洗い

更衣
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棚
棚

流し台

流し台
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仮保管庫1

(汚染度低)
仮保管庫2

可動式机

総合盤

湯沸室
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司書

▽
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ｸ
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ｬ
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ﾚ
ｰ
ﾙ
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清掃員
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解説員
控室
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集密書架

集密書架
書庫(1-1)

防災盤
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▽
ﾌ
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ｲ
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OA機器
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▽小上り(畳)
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ゴ
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分別作業ｶｳﾝﾀｰ
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執務室
学芸課

市史編さん室 運営課

運営課

作業机
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壁撤去

壁開口
W3000 H2800

壁開口
W3000 H2800

★耐震壁改修
壁開口

W2900 H2800

壁開口
W2900 H2800

壁撤去

壁撤去

壁撤去
壁撤去

壁撤去

壁撤去
壁撤去

壁撤去

壁撤去 壁撤去

壁撤去

壁開口
W1950 H2100

壁開口
W1950 H2100

壁開口
W1950 H2100

腰壁撤去

壁撤去

凡例

ｿﾌｧ ﾐﾆｷｯﾁﾝ

特別展示室Ａ

廊下(2-1)

光庭

テラス

EPS

廊下(2-1)

特別展示室
ロビー

EPS

PS

EPS

EV(2)

DW前室
(2-1)

倉庫
（2-2）

ミュージアム
モール(1)

ミュージアム
モール(1)

体験学習室(2)吹抜

空調機械室(2-1)
EV(1)

EPS

常設展示室

展示準備資材庫

屋根(5-1)

屋根(5-2)

ミュージアム
モール(2)

DS

WWC
（2-1）

DS

ミュージアム
モール（２）

ミュージアム
モール(1)

EPSEV(3)階段(5)

展示ケース(1)

展示ケース(5)展示ケース(4)

X20

97700

6850 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 6850

X19X18X17X16X15X14X13X12X11X10X9X8X7X6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

9
7
7
0
0

6
8
5
0

7
0
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

Y6

7
0
0
0

Y7

7
0
0
0

Y8

7
0
0
0

Y9

7
0
0
0

Y10

7
0
0
0

Y11

7
0
0
0

Y12

7
0
0
0

Y13

7
0
0
0

Y14

7
0
0
0

Y15

6
8
5
0

7000

5800

23200

580058005800

X5X4X3X2X1

2
5
3
0
0

Y11

6
9
0
0

6
9
0
0

5
5
0
0

6
0
0
0

Y16

Y17

Y18

Y19

階段(4)

階段(3)

階段(2)

階段(1)
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SS

HWC
(2-1)

HWC
(2-2)

屋根(3)

植栽
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階段(6)
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屋根(4)

EV
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冷水器
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自販機

自販機

収納
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種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

2F平面図

12200

400

A
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水勾配を示す
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※シート防水改修

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

屋根伏図　本館

13200

400

A



種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

屋根伏図 エネルギー棟

1450

100

A

ドレン廻りの土砂堆積25

※シート防水改修



種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

立面図 本館(1)

15200

400

A

※タイル・石材の外壁は打診検査等の調査を行うこと

※劣化部・損傷部は補修を行うこと  　



種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

立面図 本館(2)

16200

400

A

※タイル・石材の外壁は打診検査等の調査を行うこと

※劣化部・損傷部は補修を行うこと  　



種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

立面図 本館(3)

17200

400

A

※タイル・石材の外壁は打診検査等の調査を行うこと

※劣化部・損傷部は補修を行うこと  　



種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

立面図 エネルギー棟(1)

18100

200

A

※タイル・石材の外壁は打診検査等の調査を行うこと

※劣化部・損傷部は補修を行うこと  　



種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

立面図 エネルギー棟(2)

19100

200

A

※タイル・石材の外壁は打診検査等の調査を行うこと

※劣化部・損傷部は補修を行うこと  　



種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

立面図 エネルギー棟(3)

20100

200

A

※タイル・石材の外壁は打診検査等の調査を行うこと

※劣化部・損傷部は補修を行うこと  　



種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

立面図 エネルギー棟(4)

21100

200

A

※タイル・石材の外壁は打診検査等の調査を行うこと

※劣化部・損傷部は補修を行うこと  　



種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

グランドホール天井詳細図(1)

22100

200

A
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AutoCAD SHX Text
・下地の配置、アルミ型材については、変更となる場合があります。

AutoCAD SHX Text
・膜を四周固定しますが、膜面は水平にはなりません。ある程度のたわみは残ります。

AutoCAD SHX Text
固定方法については、本図に示す方法若しくは、現場溶接とします。

AutoCAD SHX Text
・既存天井撤去後、既存躯体の位置を確認し、下地の配置、アルミ型材、カバー、膜天井の範囲等を

AutoCAD SHX Text
調整し変更となる場合があります。また、下地配置のため、天井の高さが変わることもあります。

AutoCAD SHX Text
・アルミ型材、下地材は直線とします。

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

グランドホール天井詳細図(2)

23100
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種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

グランドホール天井詳細図(3)
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A

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
(1)

AutoCAD SHX Text
下地材

AutoCAD SHX Text
下地材

AutoCAD SHX Text
下地材

AutoCAD SHX Text
アルミ型材

AutoCAD SHX Text
アルミ型材

AutoCAD SHX Text
アルミ型材

AutoCAD SHX Text
天井膜材

AutoCAD SHX Text
X11

AutoCAD SHX Text
X12

AutoCAD SHX Text
X13

AutoCAD SHX Text
X14

AutoCAD SHX Text
X15

AutoCAD SHX Text
X16

AutoCAD SHX Text
屋根(6)

AutoCAD SHX Text
空調機械室 

AutoCAD SHX Text
(3)

AutoCAD SHX Text
空調機械室 

AutoCAD SHX Text
(1)

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
断面図

AutoCAD SHX Text
Ｓ 1:60

AutoCAD SHX Text
下地材

AutoCAD SHX Text
アルミ型材

AutoCAD SHX Text
アルミ型材

AutoCAD SHX Text
下地材

AutoCAD SHX Text
下地材

AutoCAD SHX Text
アルミ型材

AutoCAD SHX Text
天井膜材

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
ミュージアムモール 

AutoCAD SHX Text
2FL

AutoCAD SHX Text
RFL

AutoCAD SHX Text
既存梁Ｂ4

AutoCAD SHX Text
既存梁Ｂ5



種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

グランドホール天井詳細図(4)

2560
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種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

グランドホール天井詳細図(5)
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特別収蔵庫

民族資料収蔵庫

美術・工芸資料収蔵庫

歴史資料収蔵庫

オープンテラス

講座室(1)

控室
倉庫
(7)

EV
(1)

倉庫
(4)

倉庫(6) EPS

ロビー（２）
ホワイエ

効果室

講堂

DS

ミュージアム
ショップ

ロビー(1)

風除室
(3)

風除室
(2)

WC
（男） WC

（女）

WC
（男）

WC
（女）

EV
(3)

EV機械室
(3)

便所(7)

シャワー室

WC
（女）

WC
（男）

グランドホール
風除室
（１）

石庭（３）

東出入口

西出入口

WC
（男）

WC
（女）

ハロン
ボンベ庫

倉庫
(2)

廊下
(10)

会議室
(1)

会議室
(2)

PS

トラックヤード

EV機械室
(2)

廊下(8)

収蔵庫
前室
(2)

収蔵庫

倉庫
(8)

DS

倉庫
(5)

更衣室

湯沸(2)

←エネルギー棟

EPS

洗い場

館長室

X5X4X3X2X1

熱源機械室

消火ポンプ室

電気室
発電機室

Y11

Y16

Y17

Y18

Y19

階段(5)
階段(2)

階段(4)

階段(3)

階段(7)

階段(6)

階段(1)

WC WC

作業台

作業台

傘立て

書架

SSSS

SS

上部垂壁

S
S

SSSS SS

SS

S
S

±0
1FL±0

-300

上部壁位置を示す

身障者
WC

身障者
WC

-200

±0

-200

±0

スロープ

ス
ロ

ー
プ

ス
ロ

ー
プ

1FL-200

TELｺｰﾅｰ

TELｺｰﾅｰ

150φ150φ 150φ

125φ

125φ

125φ 125φ 125φ 125φ 125φ 125φ 125φ

125φ

125φ

125φ

125φ

125φ 125φ 125φ 125φ 125φ 125φ125φ

125φ

125φ

150φ150φ 150φ

150φ
125φ

150φ

150φ

125φ
150φ

125φ

125φ

150φ

125φ

100φ

125φ

RD 100φ

150φ

150φ

誘導ブロック(花崗岩)

±0

1FL-200
1FL-200

S
S

SS

ｻｳﾝﾄﾞﾛｯｸ

廊
下

側

1FL-500

PS
棚・机

流し台・吊戸棚

棚

棚

ﾀﾀﾐ

流し台

化粧台

流し

化粧台

流し

台

ｽﾗｲﾄﾞﾗｯｸ

棚

棚
ｶｰﾄﾞ棚

棚
ｶｳﾝﾀｰ

棚

ｶｳﾝﾀｰ

吊戸棚

防災盤置場 総合盤

カウンター

窓下収納庫

飾り棚

棚

飾り棚

飾り棚

棚

ｳｫｰﾀｰｸｰﾗｰ置場

上部壁位置を示す

傘立て

傘立て

傘立て

搬出入口

ﾀﾗｯﾌﾟ
100φ

-1050

100φ100φ100φ100φ

-900

-900 -900

±0±0

ステージ

ﾀﾗｯﾌﾟ

50.12

200
WD

200

WD

100

WD

100

WD

100

WD

100
WD

100

WD

200
WD

200

WD

200

WD

201
WD

100
LD

200

LD

200

LD

200
LD

100

LD

200
LD

100
LD

100

LD

201

WD
101

LD

300

LD

300
LD

200
LD

100

LD

100

LD

100
LD

100

LD

100

LD

200

LD

100W
LD

200
LD

100W
LD

200
LD

100
LD

100
LD

100
LD

100

LD

100
LD

200

LD

100

LD

200

LD

105
LD

202
LD

201
LD

202
LD

100
LD

200
LD

202
LD

100
LD

202

LD100
LD

200
LD

102
LD

102
LD

200
LD

100

LD

100

LD

100
LD

400
LD

400
LD

400
LD

100

LD

200

LD

100

LD

100
LD

100
LD

100

LD

100

LD

100

LD

202

LD

200

LD

100

LD

202
LD

101
LD

102

WD

102

WD

301
WD

303

WD

302
WD

304

WD

304

WD

304

WD

101

SSD

102

SSD

103
SSD

103
SSD

104
SSD

104
SSD

107

SSD

202

SSD

3
SSD

201
SSD

203

SSD

204

SSD AT

200

SSD

1'
SSD

105

SSD

105

SSD 5

SSD

5
SSD

5
SSD

6
SSD

106
SSD

504
SD

509

SD AT

509

SD AT

509

SD AT

509

SD AT

400

SD

400

SD

600

SD

600
SD

510

SD AT

400

SD

400

SD

400
SD

500

SD

301
LD

301
LD

202
LD500

SD

508
SD

AT

505

SD

400

SD

400
SD

400

SD

507

SD

300
SD AT

505

SD

505

SD

505
SD

505'
SD

505'

SD

200

SD

100
SD

102

SD

400
SD

300

SD AT

501
SD AT

200

SD
100

SD

101

SD

100
SD

100

SD

504
SD

500

SD

500
SD

400

SD

603

SD
505

SD

201

SS

3
SSS

3
SSS

15
ACW

16
ACW

1
ACW

2
ACW

3

ACW

4

SSD

4

SSD

12
ACW

13
ACW

14
ACW

5
ACW

4
ACW

4

SSD

4

SSD

100
AG

上部

101
AG

AT

100

SS

100

SS

2
AW

2
AW

17

ACW

19

ACW

18
ACW

102
SS

1
SSW

7
ACW

6
ACW

AT

AT

400
SD AT

3
AW

202

LD

106
LD

1

SSF

201
LD

1

AD

1
AD

2
AD

1

AW

1

AS

1

H 2

H
1
P

9
ACW

8
ACW11

ACW

1
SSS

13

ACW

排煙窓ワイヤー交換

2
ACW

排煙窓ワイヤー交換

1

ACW

排煙窓ワイヤー交換

1

ACW

排煙窓ワイヤー交換

6

ACW

排煙窓ワイヤー交換

5

ACW
排煙窓ワイヤー交換

ﾜｲﾔｰ交換
排煙窓

ﾜｲﾔｰ交換
排煙窓

ﾜｲﾔｰ交換
排煙窓

排煙窓ワイヤー交換

金具･ｺﾞﾑ交換

金具･ｺﾞﾑ交換

金具･ｺﾞﾑ交換 金具･ｺﾞﾑ交換
金具･ｺﾞﾑ交換

金具･ｺﾞﾑ交換

金具･ｺﾞﾑ交換 金具･ｺﾞﾑ交換

10

ACW

開き戸不具合改修

開き固定

102

SS

危険防止装置設置

101

SS

危険防止装置設置

103

SS

危険防止装置設置

103

SS

危険防止装置設置

205

SS

危険防止装置設置

200

SS

危険防止装置設置 研究図書室

存置建具

撤去建具

改修建具

凡例

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

【改修前】1F 建具キープラン

27200

400

A



特別展示室A

読書室
多目的研修室

講座室
(2)

講座室
(3)

廊下(9)

光庭

屋根(8)

厨房

EPS

倉庫
(11)

倉庫
(9)

廊下(9)

特別展示室
ロビー

EPS

特別展示室B

救護室
PS

EPS

EV(2)

倉庫控室

WC
（男）

WC
（女）

DW前室
(2)

倉庫
（10）

ミュージアム
モール(1)

ミュージアム
モール(1)

喫茶・談話室吹抜

空調機械室(2)
EV(1)

EPS

パノラマふくおか

常設展示室

展示準備資材庫

屋根(5-1)

屋根(5-2)

ミュージアム
モール(2)

DS

企画展示室前室
伝統工芸館

WC
（女）

WC
（男）

DS

ミュージアム
モール（２）

ミュージアム
モール(1)

ミュージアム
モール(1)

情報システム
サーバー室

EPSEV(3)階段(5)

展示ケース(1)

展示ケース(5)展示ケース(4)

展示ケース(3)

展示ケース(2-1)

展
示

ケ
ー

ス
(
2
-
2
)

X20X19X18X17X16X15X14X13X12X11X10X9X8X7X6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11

Y12

Y13

Y14

Y15

X5X4X3X2X1

Y11

Y16

Y17

Y18

Y19

階段(4)

階段(3)

階段(2)

階段(1)

SS

SS

SS

身障者
WC(4)

身障者
WC(3)

屋根(3)

RD 125φ

RD 100φ

RD 125φ

RD 100φ

植栽

P
S

150φ150φ 150φ

125φ

125φ

125φ 125φ 125φ 125φ 125φ 125φ 125φ

125φ

125φ

125φ

125φ

125φ 125φ 125φ 125φ 125φ 125φ125φ

125φ

125φ

150φ150φ 150φ

150φ

150φ
125φ

125φ

100φ

150φ

125φ
150φ

150φ

125φ
150φ

150φ

階段(6)

階段(7)

150φ

100φ

屋根(4)

S
S

EV

企画展示室３ 企画展示室４

企画展示室２ 企画展示室１

カウンター カウンター

前室

X11

ベンチ

ベンチ

展示台

展
示

台

展示ケース(9)

展示ケース(8)展示ケース(6)

(7)

SD125φ

SD125φ

1200x10100x10x2

ﾀﾗｯﾌﾟ
RD125φ

125φ RD100φRD100φ

3900x8800x400

3900x4300x400

1200x1200x100

1200x1200x100

SD125φ

SD125φ

RD125φ
ﾀﾗｯﾌﾟ

ｳｫｰﾀｰｸｰﾗｰ置場

RD150φRD150φ

RD 100φ

ﾀﾗｯﾌﾟ

ﾒﾝﾃ用はしご

RD100φ RD100φ

RD 100φ

P
S

ﾀﾗｯﾌﾟ

1578.09

202
LD

100

LD

202

LD

100
LD

LD

200
LD

100
LD200

LD

100W
LD

100W
LD

200
LD

100W
LD

104
LD

302
LD

302

LD

100
LD

100
LD

100

LD

100

LD

100'
LD

400

LD

400
LD

400

LD

202'
LD

100

LD

100
LD

300
SSD

400
SSD

2
SSD

1

SSD

1

SSD

400'
SD

400
SD

400
SD

100
LD

801

SD

404
SD AT602

SD

511
SD

502
SD AT

400'

SD

400'

SD

513
SD

700
SD

802

SD

601
SD

702
SD

700

SD

802
SD

601

SD

400'

SD

400'

SD

400

SD

7

SSD

7
SSD

503

SD

701
SD

400

SD

501

SD

400'
SD

203
LD

400'
SD

102
ACW

101
ACW

203
SS

1
AD

1

AD

100

9
ACW

8
ACW

11
ACW

ﾜｲﾔｰ交換
排煙窓

ﾜｲﾔｰ交換
排煙窓

フィルム貼

1
ACW

排煙窓ワイヤー交換

6

ACW

排煙窓ワイヤー交換

2

SSD

一部撤去

2
SSD

一部撤去

8

SSD

8
SSD

512
SD

開き固定

512
SD

開き固定

512
SD

開き固定

204

SS

危険防止装置設置

204
SS

危険防止装置設置

202

SS

危険防止装置設置

200

LD

はかた

存置建具

撤去建具

改修建具

凡例

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

【改修前】2F 建具キープラン

28200

400

A



企画展示室等　　

1

1
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種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

【改修前】撤去・改修 建具リスト(1)

29

A
撤去する建具を示す

改修する建具を示す

凡例

撤去・改修が混在する建具を示す



LSD
106 1 850×2,100 40 345 25 6 9 23 43 69 72 80 92 1F 授乳室 (１-９)

特別展示室Ｂ　 　　

運営課事務室、体験学習室等　

1F
学芸課事務室等　

LSD
203 1 2F 救護室 (１-10)

2
1
0
0

850

(１-９)

LSD
105 1 850x2,100 40 140 25 6 9 20 43 66 73 77 9288 89 1F フィルム室 (１-２)

56
(5mm)

引

棒

1,700×1,975 40 465 25 6 9 (2連)
23

43 69 72 80 92

1700

1
9
7
5

(１-１０)

11

5

1

2

202

202

100

100 18

1
39
1

 10
 1

3
1

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

【改修前】撤去・改修 建具リスト(2)

30

A

※建具キープランではLSDをLDと記載

撤去する建具を示す

改修する建具を示す

凡例

撤去・改修が混在する建具を示す



特別展示室Ｂ　　

1F 運営課事務室

2F 特別展示室　　
   総合展示室

1

..

撤去

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

【改修前】撤去・改修 建具リスト(3)

31

A
撤去する建具を示す

改修する建具を示す

凡例

撤去・改修が混在する建具を示す



多目的研修室

体験学習室　　　

特別展示室Ｂ 　

特別展示室 　

1F
体験学習室　　　　

顧問室等　　

1F 総館長室,館長室
   応接室(1)(2)　　　

 1

1

....
��設�

༴㝤㜵Ṇ
��設�

༴㝤㜵Ṇ
��設�

༴㝤㜵Ṇ
��設�

�

༴㝤㜵Ṇ
��設�

༴㝤㜵Ṇ
��設�

༴㝤㜵Ṇ
��設�

1�
2
1

2 改修
撤去・

改修
撤去・

1

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

【改修前】撤去・改修 建具リスト(4)

32

A

※建具キープランではDをWD、FをH、SをPと記載

撤去する建具を示す

改修する建具を示す

凡例

撤去・改修が混在する建具を示す



体験学習室　　　

D
102

2 550×3,000 50 6 9 23 43 69 72 80 92 1F 体験学習室 (１-２)
56

(5mm)
建具ﾘｽﾄ(4)

....

㈞

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

【改修前】撤去・改修 建具リスト(5)

33

A

※建具キープランではDをWDと記載

撤去する建具を示す

改修する建具を示す

凡例

撤去・改修が混在する建具を示す



企画展示室前室
屋根(2-4)

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

【改修前】撤去・改修 建具リスト(6)

34

A

※建具キープランではASSをASと記載

撤去する建具を示す

改修する建具を示す

凡例

撤去・改修が混在する建具を示す



排煙窓ワイヤー交換

排煙窓ワイヤー交換

排煙窓ワイヤー交換

排煙窓ワイヤー交換

排煙窓ワイヤー交換

開き戸不具合改修

排煙窓ワイヤー交換
排煙窓ワイヤー交換

排煙窓ワイヤー交換

排煙窓ワイヤー交換

排煙窓ワイヤー交換

排煙窓ワイヤー交換

排煙窓ワイヤー交換

排煙窓ワイヤー交換 排煙窓ワイヤー交換
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流し台

X20

97700

6850 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 6850

X19X18X17X16X15X14X13X12X11X10X9X8X7X6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

9
7
7
0
0

6
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救護室(2-1)
ﾍﾞｯﾄﾞ

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

ｿﾌｧ

△
ﾛ
ｰ
ﾙ
ｽ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ

△
ﾛ
ｰ
ﾙ
ｽ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ

△
ﾛ
ｰ
ﾙ
ｽ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ

▽ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ

△
ﾛ
ｰ
ﾙ
ｽ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ

PS

PS

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

ゴミ箱

MWC
（2-1）

床仕上：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

(2-1)

EV(3)
前室

H600

ｲｽ

キッズトイレ

△
サ
イ
ネ
ー
ジ

手摺：

ｽﾃﾝﾚｽFB 45×6（支柱@1500）

H=1150

手摺：

ｽﾃﾝﾚｽFB 45×6

（支柱@1500）

H=1150

手摺：

ｽﾃﾝﾚｽFB 45×6

（支柱@1500）

H=1150

手摺：

ｽﾃﾝﾚｽFB 45×6（支柱@1500）

H=1150

※展示計画による

※展示計画による

9800 9800

sX4 sX5

3400

290

EXP.J

SS

SS

SS

展示ケース

展示ケース

展
示
ケ
ー
ス

特別展示室Ｂ

※展示計画による

姿見鏡

姿
見
鏡

202
LD

100
LD

302
LD

302
LD

100
LD

100
LD

100
LD

400
LD

400
LD

400
LD

100
LD

100
LD

300
SSD

400
SSD

2

SSD

1
SSD

8
SSD

8
SSD

1
SSD

400'
SD

400
SD

400
SD

100
LD

801
SD

404
SD AT602

SD

511
SD

502
SD AT

400'
SD

400'
SD

513
SD

802
SD

802

SD

400'
SD

400'
SD

7
SSD

7
SSD

503
SD

400
SD

501
SD

400'
SD

400'
SD

102
ACW

900
SS

W3000×H2790

900
SS

W3000×H2790

512

SD

507
SD

902
LD

106
LD

106
LD

902
LD

903
SSD

903
LD

902
LD

902
LD

W900×H2100

902
SSD

900
ACW

101
ACW

9
ACW

8
ACW ﾜｲﾔｰ交換

排煙窓

ﾜｲﾔｰ交換
排煙窓

フィルム貼

1
ACW

排煙窓ワイヤー交換

6
ACW

排煙窓ワイヤー交換

LD

902

LD

902

LD
902

SSD

一部新設

2''

SSD

一部新設

2'

903
LD

900
SD

900
SD

512

SD

開き固定

512
SD

開き固定

512
SD

開き固定
900
SS

W3000×H2790

901
SS

W6200×H2790

901
SS

W6200×H2790

204
SS

危険防止装置設置

204
SS

危険防止装置設置

202
SS

危険防止装置設置

既存建具

新設建具

改修建具

凡例

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

【改修後】2F 建具キープラン

37200

400

A



片　開　き　戸

W

H

1
0
0
0
程
度

100

LD
W850×2100

Ｗ×Ｈ建具記号
1F 2F

箇所数

4

親　子　開　き　戸

200

LD
1200×2100

Ｗ×Ｈ建具記号
1F 2F

箇所数

1

W

H

1
0
0
0
程
度

両　開　き　戸

202

LD
1700×2100

Ｗ×Ｈ建具記号
1F 2F

箇所数

4

W

H

1
0
0
0
程
度

201

LD
1400×2100 1

W

H

150

片　引　き　戸

106

LD
850×2100

Ｗ×Ｈ建具記号
1F 2F

箇所数

3 2

505

SD
3000×3000 2

1700×2100 1
507

SD

1930×2165 4
509

SD

W

H

シ　ャ　ッ　タ　ー

5925×1890

Ｗ×Ｈ建具記号
1F 2F

箇所数

1
102

SS

900

LD
800×2100 4

片引き二重引込み戸

800×2100

Ｗ×Ｈ建具記号
1F 2F

箇所数

2

H

W

901

LD

902

LD
900×2100 7

W27030

9
0
0

そ　の　他

4575×2700

Ｗ×Ｈ建具記号
1F 2F

箇所数

1
2'

SSD

腰:サンドブラスト加工　フッ素処理

透明フロートガラス ㋐10㎜

FIX FIXFIX2
7
0
0

1
8
0
0

FIX

強化ガラス ㋐10㎜

強化ガラス ㋐10㎜

6200

6200×2700

Ｗ×Ｈ建具記号
1F 2F

箇所数

1
900

SSD

透明フロートガラス ㋐10㎜

2
7
0
0

FIX

強化ガラス ㋐10㎜

強化ガラス ㋐10㎜

FIX

紫外線カットフィルム貼

2710 W1600 115 4485

9150×3000

Ｗ×Ｈ建具記号
1F 2F

箇所数

1
901

SSD

W9150

FIX3
0
0
0

FIX

強化ガラス ㋐10㎜

1961.5 1961.5 70 W1837

90°

FIX FIX FIX

70 1100 2150

透明フロートガラス ㋐10㎜

強化ガラス ㋐10㎜

W7413.23

7413.2×3000

Ｗ×Ｈ建具記号
1F 2F

箇所数

1
902

SSD

FIX3
0
0
0

FIX

強化ガラス ㋐10㎜

強化ガラス ㋐10㎜

FIXFIX

W1700 7070849.51832.1701832.170

5740×2740

Ｗ×Ｈ建具記号
1F 2F

箇所数

1
900

ACW

W5740

FIX

2
6
1
5

強化ガラス ㋐10㎜

2835 70 1765 70 W1000

135°

FIX

透明フロートガラス ㋐10㎜

849.5

FIX

透明フロートガラス ㋐10㎜

70

透明フロートガラス ㋐10㎜

3000×2790 3
900

SS

903

LD
1000×2100 27

2950×3690 4
200

SS

70 1725 70 1725 70 1725 70 1725 70 1725 70 1725 70 1725 70 1725 70 1725 70 1725 70 W1725 70 271070 W1725

透明フロートガラス ㋐10㎜

FIX FIX FIX FIX FIX FIX FIX FIX FIX

FIX

強化ガラス ㋐10㎜

強化ガラス ㋐10㎜

透明フロートガラス ㋐10㎜

4575 4575

4575×2700 1
2''

SSD

2'
SSD

2''
SSD

折れ戸

3675×2100

Ｗ×Ｈ建具記号
1F 2F

箇所数

1

H

900

WD

4295×2100 1
901

WD

W

1
1
0
0

1
6
0
0

LGS下地壁

透明フロートガラス ㋐10㎜

床立上り

1
5
0

1
8
0
0

7
4
5

7
0

FIX

1

2890×2790 1
512

SD

2845×2790
900

SD

AT

2

1880×2890
202

SSD
1

FIX

FIX

2510×2700

Ｗ×Ｈ建具記号
1F 2F

箇所数

1

2
7
0
0

2
0
0
0

5
5
0

1
5
0

903

SSD

W2510
1100 70 1200 7070

強化ガラス ㋐10㎜

透明フロートガラス ㋐10㎜

6200×2790 2
901

SS

2830×2700
904

SSD
1

Ｗ×Ｈ建具記号
1F 2F

箇所数

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

【改修後】新設建具姿図
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X15X14X13X12X11X10X9X8X7X6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

古文書資料整理室

前室(1)

廊下(7)

民族資料収蔵庫

美術・工芸資料収蔵庫

歴史資料収蔵庫

EV

(3)

EV機械室

(3)

廊下(8)

前室(2)

EPS

階段(5)

考古収蔵庫
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特別収蔵庫

既存収蔵棚（本館で利用）

既存収蔵棚

（新収蔵庫へ移設）

廃棄

既存収蔵棚

（改修期間中のみ新収蔵庫へ移設・改造し、改修後は本館へ戻す）

既存収蔵棚

（改造して本館で再利用）

凡例

新設棚（改修工事で新設するもの）

新設棚

（増築棟工事で新設し、新収蔵庫から移設してくるもの）

KK1：考古収蔵庫1層目

KK2：考古収蔵庫2層目

RE1：歴史資料収蔵庫1層目

RE2：歴史資料収蔵庫2層目

KB1：古文書資料整理室1層目

KB2：古文書資料整理室2層目

MN1：民俗資料収蔵庫1層目

MN2：民俗資料収蔵庫2層目

RE1：歴史資料収蔵庫1層目

RE2：歴史資料収蔵庫2層目

BK1：美術工芸資料収蔵庫1

BK2：美術工芸資料収蔵庫2

TB1：特別収蔵庫1層目

TB2：特別収蔵庫2層目

 NY ：増築工事で新設した棚

RNY ：改修工事で新設する棚

棚記号　凡例 棚種類　凡例

既存収蔵棚

（新収蔵庫へ移設後、改造して再利用）

既存収蔵棚（移設不可）

A：ｽﾁｰﾙ棚

B：ｽﾁｰﾙ製壁面ﾊﾟﾈﾙ

C：ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ/ﾏｯﾌﾟｹｰｽ

D：木製棚

E：木製壁面ﾊﾟﾈﾙ

F：木製箪笥

G：木製屏風棚

J：ｽﾁｰﾙ製屏風棚

  （中性紙ﾎﾞｰﾄﾞ敷棚板＋仕切ﾊﾟｲﾌﾟ）

K：床置き用ｽﾉｺ

L：ｽﾁｰﾙ製引出し棚（引出し付き）

既存収蔵棚

（改修期間中のみ新収蔵庫へ移設、改修後は本館へ戻す）

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

本館収蔵庫　1層目 棚配置図（改修前）
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120
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特別収蔵庫

既存収蔵棚（本館で利用）

既存収蔵棚

（新収蔵庫へ移設）

廃棄

既存収蔵棚

（改修期間中のみ新収蔵庫へ移設・改造し、改修後は本館へ戻す）

既存収蔵棚

（改造して本館で再利用）

凡例

新設棚（改修工事で新設するもの）

新設棚

（増築棟工事で新設し、新収蔵庫から移設してくるもの）

KK1：考古収蔵庫1層目

KK2：考古収蔵庫2層目

RE1：歴史資料収蔵庫1層目

RE2：歴史資料収蔵庫2層目

KB1：古文書資料整理室1層目

KB2：古文書資料整理室2層目

MN1：民俗資料収蔵庫1層目

MN2：民俗資料収蔵庫2層目

RE1：歴史資料収蔵庫1層目

RE2：歴史資料収蔵庫2層目

BK1：美術工芸資料収蔵庫1

BK2：美術工芸資料収蔵庫2

TB1：特別収蔵庫1層目

TB2：特別収蔵庫2層目

 NY ：増築工事で新設した棚

RNY ：改修工事で新設する棚

棚記号　凡例 棚種類　凡例

既存収蔵棚

（新収蔵庫へ移設後、改造して再利用）

既存収蔵棚（移設不可）

A：ｽﾁｰﾙ棚

B：ｽﾁｰﾙ製壁面ﾊﾟﾈﾙ

C：ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ/ﾏｯﾌﾟｹｰｽ

D：木製棚

E：木製壁面ﾊﾟﾈﾙ

F：木製箪笥

G：木製屏風棚

J：ｽﾁｰﾙ製屏風棚

  （中性紙ﾎﾞｰﾄﾞ敷棚板＋仕切ﾊﾟｲﾌﾟ）

K：床置き用ｽﾉｺ

L：ｽﾁｰﾙ製引出し棚（引出し付き）

既存収蔵棚

（改修期間中のみ新収蔵庫へ移設、改修後は本館へ戻す）

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

本館収蔵庫　2層目 棚配置図（改修前）
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歴史資料収蔵庫
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(3)

EV機械室

(3)

廊下(8)

前室(2)

EPS

階段(5)
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MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
150_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A2
180_91_228

MN1-A2
180_91_228

MN1-A2
180_91_228

MN1-A2
180_91_228

MN1-A2
180_91_228

MN1-A2
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

BK1-D12
180_100_200

BK1-D12
180_100_200

BK1-D12
180_100_200

B
K
1
-
D
5

1
4
0
_
1
0
0
_

2
0
0

B
K
1
-
D
5

1
4
0
_
1
0
0
_

2
0
0

BK1-D6
205_100_200

BK1-D4
180_103_200

BK1-D4
180_103_200

RE1-A4
120_91_
180

RE1-A4
180_91_180

RE1-A4
180_91_180

R
E
1
-
F
5

1
4
0
_
1
0
0

_
2
0
0

R
E
1
-
F
5

1
4
0
_
1
0
0

_
2
0
0

RE1-F3
180_90_200

RE1-F3
180_90_200

RE1-F3
180_90_200

RE1-A3
124_91_
180

RE1-A3
186_90_200

M
N
1
-
B

1
5
4
_
7
_
2
0
0

6850 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

3350 3500 3500 3500

7
0
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

6
8
5
0

3
5
0
0

3
5
0
0

3
5
0
0

3
5
0
0

T
B
1
-
D
5

2
0
4
_
1
0
0
_
1
9
0

既存収蔵棚（本館で利用）

既存収蔵棚

（新収蔵庫へ移設）

廃棄

既存収蔵棚

（改修期間中のみ新収蔵庫へ移設・改造し、改修後は本館へ戻す）

既存収蔵棚

（改造して本館で再利用）

凡例

新設棚（改修工事で新設するもの）

新設棚

（増築棟工事で新設し、新収蔵庫から移設してくるもの）

KK1：考古収蔵庫1層目

KK2：考古収蔵庫2層目

RE1：歴史資料収蔵庫1層目

RE2：歴史資料収蔵庫2層目

KB1：古文書資料整理室1層目

KB2：古文書資料整理室2層目

MN1：民俗資料収蔵庫1層目

MN2：民俗資料収蔵庫2層目

RE1：歴史資料収蔵庫1層目

RE2：歴史資料収蔵庫2層目

BK1：美術工芸資料収蔵庫1

BK2：美術工芸資料収蔵庫2

TB1：特別収蔵庫1層目

TB2：特別収蔵庫2層目

 NY ：増築工事で新設した棚

RNY ：改修工事で新設する棚

棚記号　凡例 棚種類　凡例

既存収蔵棚

（新収蔵庫へ移設後、改造して再利用）

既存収蔵棚（移設不可）

A：ｽﾁｰﾙ棚

B：ｽﾁｰﾙ製壁面ﾊﾟﾈﾙ

C：ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ/ﾏｯﾌﾟｹｰｽ

D：木製棚

E：木製壁面ﾊﾟﾈﾙ

F：木製箪笥

G：木製屏風棚

J：ｽﾁｰﾙ製屏風棚

  （中性紙ﾎﾞｰﾄﾞ敷棚板＋仕切ﾊﾟｲﾌﾟ）

K：床置き用ｽﾉｺ

L：ｽﾁｰﾙ製引出し棚（引出し付き）

既存収蔵棚

（改修期間中のみ新収蔵庫へ移設、改修後は本館へ戻す）

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

本館収蔵庫　1層目 棚配置図（改修工事中）

41 60

120
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考古収蔵庫 (1)

廊下(7)

民族資料収蔵庫

美術・工芸資料収蔵庫

歴史資料収蔵庫EV

(3)

EV機械室

(3)

廊下(8)

前室(2)

EPS

階段(5)

6
8
5
0

前室

古文書資料整理室

6
2
0

6
2
0

6
2
0

6
2
0

6
2
0

MN2-B
100_20_180

M
N
2
-
B

1
0
0
_
2
0
_
1
8
0

KB2-A3
180_91_180

KB2-A3
180_91_180

KB2-A3
180_91_180

BK2-D5
200_100_180

（能面類）

BK2-D5
200_100_180

（能面類）

RE2-D5
198_91_180

RE2-D5
198_91_180

RE2-D5
198_91_180

RE2-D5
198_91_180

RE2-D5
198_91_180

RE2-D5
198_91_180

RE2-D5
198_91_180

RE2-D3
180_103_180

RE2-D3
180_103_180

RE2-D3
180_103_180

RE2-D3
180_103_180

RE2-D3
180_103_180

RE2-D3
180_103_180

RE2-D3
180_103_180

RE2-D3
180_103_180

RE2-D3
180_103_180

RE2-D3
180_103_180

RE2-D3
180_103_180

RE2-D3
180_103_180

RE2-D3
180_103_180

RE2-D3
180_103_180

RE2-D3
180_103_180

RE2-D3
180_103_180

R
E
2
-
D
3

1
8
0
_
1
0
3
_
1
8
0
R
E
2
-
D
3

1
8
0
_
1
0
3
_
1
8
0

R
E
2
-
D
3

1
8
0
_
1
0
3
_
1
8
0
R
E
2
-
D
3

1
8
0
_
1
0
3
_
1
8
0

RE2-D3
200_100_180

RE2-D3
200_100_180

R
E
2
-
A
3

1
8
0
_
9
1
_
1
8
0

R
E
2
-
A
3

1
2
0
_
9
1

_
1
8
0

BK2-A4
180_91_180

BK2-A4
180_91_180

BK2-A4
180_91_180

BK2-A4
180_91_180

BK2-A4
180_91_180

BK2-A4
180_91_180

B
K
2
-
A
4

1
4
0
_
9
1
_

1
8
0

B
K
2
-
A
4

1
4
0
_
9
1
_

1
8
0

B
K
2
-
A
4

1
4
0
_
9
1
_

1
8
0

B
K
2
-
A
4

1
4
0
_
9
1
_

1
8
0

B
K
2
-
A
4

1
4
0
_
9
1
_

1
8
0

B
K
2
-
A
4

1
4
0
_
9
1
_

1
8
0

B
K
2
-
A
4

1
4
0
_
9
1
_

1
8
0

X15X14X13X12X11X10X9X8X7X6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

6850 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
7
0
0
0

3
5
0
0

3
5
0
0

7
0
0
0

3
5
0
0

3
5
0
0

7
0
0
0

6
8
5
0

特別収蔵庫

既存収蔵棚（本館で利用）

既存収蔵棚

（新収蔵庫へ移設）

廃棄

既存収蔵棚

（改修期間中のみ新収蔵庫へ移設・改造し、改修後は本館へ戻す）

既存収蔵棚

（改造して本館で再利用）

凡例

新設棚（改修工事で新設するもの）

新設棚

（増築棟工事で新設し、新収蔵庫から移設してくるもの）

KK1：考古収蔵庫1層目

KK2：考古収蔵庫2層目

RE1：歴史資料収蔵庫1層目

RE2：歴史資料収蔵庫2層目

KB1：古文書資料整理室1層目

KB2：古文書資料整理室2層目

MN1：民俗資料収蔵庫1層目

MN2：民俗資料収蔵庫2層目

RE1：歴史資料収蔵庫1層目

RE2：歴史資料収蔵庫2層目

BK1：美術工芸資料収蔵庫1

BK2：美術工芸資料収蔵庫2

TB1：特別収蔵庫1層目

TB2：特別収蔵庫2層目

 NY ：増築工事で新設した棚

RNY ：改修工事で新設する棚

棚記号　凡例 棚種類　凡例

既存収蔵棚

（新収蔵庫へ移設後、改造して再利用）

既存収蔵棚（移設不可）

A：ｽﾁｰﾙ棚

B：ｽﾁｰﾙ製壁面ﾊﾟﾈﾙ

C：ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ/ﾏｯﾌﾟｹｰｽ

D：木製棚

E：木製壁面ﾊﾟﾈﾙ

F：木製箪笥

G：木製屏風棚

J：ｽﾁｰﾙ製屏風棚

  （中性紙ﾎﾞｰﾄﾞ敷棚板＋仕切ﾊﾟｲﾌﾟ）

K：床置き用ｽﾉｺ

L：ｽﾁｰﾙ製引出し棚（引出し付き）

既存収蔵棚

（改修期間中のみ新収蔵庫へ移設、改修後は本館へ戻す）

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

本館収蔵庫　2層目 棚配置図（改修工事中）
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X15X14X13X12X11X10X9X8X7X6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

古文書資料整理室

前室(1)

廊下(7)

特別収蔵庫

民族資料収蔵庫

美術・工芸資料収蔵庫

歴史資料収蔵庫

EV

(3)

EV機械室

(3)

廊下(8)

前室(2)

EPS

階段(5)

考古収蔵庫

KK1-A2
180_62_230

MN1-I
269_46_200

M
N
1
-
D
6

9
1
_
4
7
_
1
9
0

KK1-A2
180_62_230

KK1-A2
180_62_230

KK1-A2
180_62_230

KK1-A2
180_62_230

KK1-A4
180_62_230

KK1-A4
180_62_230

KK1-A4
180_62_230

KK1-A4
180_62_230

KK1-A4
180_62_230

MN1-B
154_7_200

MN1-A4
180_91_228

MN1-A4
180_91_228

MN1-A4
180_91_228 MN1-A4

150_91_228

MN1-A4
180_91_228

MN1-A4
180_91_228

MN1-A4
180_91_228

MN1-A4
180_91_228

MN1-A4
180_91_228

MN1-A4
150_91_
228

MN1-A4
180_91_228

MN1-A4
180_91_228

MN1-A4
180_91_228

MN1-A4
180_91_228

MN1-A4
180_91_228

MN1-A4
180_91_228

MN1-A4
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
150_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
150_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A3
180_91_228

MN1-A2
180_91_228

MN1-A2
180_91_228

MN1-A2
180_91_228

MN1-A2
180_91_228

MN1-A2
180_91_228

MN1-A2
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

KB1-A4
180_91_228

BK1-D12
180_100_200

BK1-D12
180_100_200

BK1-D12
180_100_200

B
K
1
-
D
5

1
4
0
_
1
0
0
_

2
0
0

B
K
1
-
D
5

1
4
0
_
1
0
0
_

2
0
0

BK1-D6
205_100_200

BK1-D4
180_103_200

BK1-D4
180_103_200

RE1-A4
120_91_
180

RE1-A4
180_91_180

RE1-A4
180_91_180

R
E
1
-
F
5

1
4
0
_
1
0
0

_
2
0
0

R
E
1
-
F
5

1
4
0
_
1
0
0

_
2
0
0

RE1-F3
180_90_200

RE1-F3
180_90_200

RE1-F3
180_90_200

RE1-A3
124_91_
180

RE1-A3
186_90_200

M
N
1
-
B

1
5
4
_
7
_
2
0
0

6850 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

3350 3500 3500 3500

7
0
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

6
8
5
0

3
5
0
0

3
5
0
0

3
5
0
0

3
5
0
0

NY-A5

NY-A5

W1800

NY-A5

W1800

NY-A5 NY-A5

W1800 W1800

NY-A5

W900

W1800
NY-A5

W1800
NY-A5

W1800

N
Y
-
A
5

W
1
8
0
0

N
Y
-
A
5

N
Y
-
A
5

W
1
8
0
0
N
Y
-
A
5

W
1
8
0
0
N
Y
-
A
5

W
9
0
0

W
9
0
0

NY-A5
W900

N
Y
-
A
5W
1
5
0
0

NY-A5

W1200

NY-A5

W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

N
Y
-
A
5

W
9
0
0

NY-A5

W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

N
Y
-
A
5

W
9
0
0

NY-A5

W900

NY-A5

W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A5
W900

NY-A8

W900
NY-A8

W900

NY-A8

W1200
NY-A8

W1200

NY-A8
W1500

NY-A5

W900

NY-A5

W900

NY-A5

NY-A5

W900

NY-A5

W900

NY-A5

W900

NY-A5

W900

NY-A5

W900

NY-A5

W900

NY-A5
W1800

NY-A5
W1800

NY-A5
W1800

NY-A5
W1800

W900

KB1-D8
220_92_200

KB1-D8
220_92_200

KB1-D8
220_92_200

KB1-D8
220_92_200

KB1-D8
220_92_200

KB1-D8
220_92_200

KB1-D4
180_91_228

KB1-D4
180_91_228

KB1-D4
180_91_228

MN1-E
257_30_200

MN1-E
257_30_200

MN1-E
265_30_200

MN1-E
265_30_200

MN1-E
160_30_200

RE1-A3
120_95_
180

RE1-A3
120_95_
180

RE1-A3
120_95_
180

RE1-D4
150_103
_200

RE1-D4
150_103
_200

RE1-D3
150_103
_200

RE1-D3
150_103
_200

RE1-D3
80_103
_200

RE1-D3
80_103
_200

RE1-D3
150_110
_200

RE1-D3
150_110
_200

RE1-D3
150_110
_200

RE1-D3
150_110
_200

RE1-D3
150_110
_200

RE1-D3
150_110
_200

RE1-D3
150_110
_200

RE1-D3
150_110
_200

RE1-A4
180_91_180

RE1-A4
180_91_180

RE1-A4
180_91_180

RE1-A4
180_91_180

BK1-D3
150_103_
200

BK1-D3
150_103_
200

BK1-D3
150_103_
200

BK1-D3
150_103_
200

BK1-D3
150_103_
200

BK1-D3
150_103_
200

BK1-D3
100_103_
200

BK1-D3
100_103_
200

RE1-A4
90_91_180

RE1-A4
960_91_180

3655

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

6
5
0

3655

RNY-A5
W18004

5
0

RNY-A5
W1800

RNY-A5

W1800
RNY-A5

W1800

RNY-A5

W1800
RNY-A5

W1800

RNY-A5

RNY-A5RNY-A5
W1500 W1800

W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1200

RNY-A5
W1500

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1500

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1500

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5

W1500

RNY-A5

W1800
RNY-A5

W1800

RNY-A5 RNY-A5

W1200 W1200

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5

W1200

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800

RNY-A5
W1800
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既存収蔵棚（本館で利用）

既存収蔵棚

（新収蔵庫へ移設）

廃棄

既存収蔵棚

（改修期間中のみ新収蔵庫へ移設・改造し、改修後は本館へ戻す）

既存収蔵棚

（改造して本館で再利用）

凡例

新設棚（改修工事で新設するもの）

新設棚

（増築棟工事で新設し、新収蔵庫から移設してくるもの）

KK1：考古収蔵庫1層目

KK2：考古収蔵庫2層目

RE1：歴史資料収蔵庫1層目

RE2：歴史資料収蔵庫2層目

KB1：古文書資料整理室1層目

KB2：古文書資料整理室2層目

MN1：民俗資料収蔵庫1層目

MN2：民俗資料収蔵庫2層目

RE1：歴史資料収蔵庫1層目

RE2：歴史資料収蔵庫2層目

BK1：美術工芸資料収蔵庫1

BK2：美術工芸資料収蔵庫2

TB1：特別収蔵庫1層目

TB2：特別収蔵庫2層目

 NY ：増築工事で新設した棚

RNY ：改修工事で新設する棚

棚記号　凡例 棚種類　凡例

既存収蔵棚

（新収蔵庫へ移設後、改造して再利用）

既存収蔵棚（移設不可）

A：ｽﾁｰﾙ棚

B：ｽﾁｰﾙ製壁面ﾊﾟﾈﾙ

C：ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ/ﾏｯﾌﾟｹｰｽ

D：木製棚

E：木製壁面ﾊﾟﾈﾙ

F：木製箪笥

G：木製屏風棚

J：ｽﾁｰﾙ製屏風棚

  （中性紙ﾎﾞｰﾄﾞ敷棚板＋仕切ﾊﾟｲﾌﾟ）

K：床置き用ｽﾉｺ

L：ｽﾁｰﾙ製引出し棚（引出し付き）

既存収蔵棚

（改修期間中のみ新収蔵庫へ移設、改修後は本館へ戻す）

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社

本館収蔵庫　1層目 棚配置図（改修工事後）
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既存収蔵棚

（新収蔵庫へ移設）

廃棄

既存収蔵棚

（改修期間中のみ新収蔵庫へ移設・改造し、改修後は本館へ戻す）

既存収蔵棚

（改造して本館で再利用）

凡例

新設棚（改修工事で新設するもの）

新設棚

（増築棟工事で新設し、新収蔵庫から移設してくるもの）

KK1：考古収蔵庫1層目

KK2：考古収蔵庫2層目

RE1：歴史資料収蔵庫1層目

RE2：歴史資料収蔵庫2層目

KB1：古文書資料整理室1層目

KB2：古文書資料整理室2層目

MN1：民俗資料収蔵庫1層目

MN2：民俗資料収蔵庫2層目
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BK1：美術工芸資料収蔵庫1

BK2：美術工芸資料収蔵庫2

TB1：特別収蔵庫1層目

TB2：特別収蔵庫2層目

 NY ：増築工事で新設した棚

RNY ：改修工事で新設する棚

棚記号　凡例 棚種類　凡例
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C：ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ/ﾏｯﾌﾟｹｰｽ

D：木製棚

E：木製壁面ﾊﾟﾈﾙ

F：木製箪笥

G：木製屏風棚

J：ｽﾁｰﾙ製屏風棚

  （中性紙ﾎﾞｰﾄﾞ敷棚板＋仕切ﾊﾟｲﾌﾟ）

K：床置き用ｽﾉｺ

L：ｽﾁｰﾙ製引出し棚（引出し付き）

既存収蔵棚

（改修期間中のみ新収蔵庫へ移設、改修後は本館へ戻す）
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（民俗･近現代/考古･埋蔵文化財収蔵庫）
収蔵庫棟　収蔵庫Ａ・Ｂ　1層目 棚配置図
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凡例

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社 48 60

120

A

（歴史・美術収蔵庫）
収蔵庫棟　収蔵庫Ｃ　2層目 棚配置図



種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社 NS

NS

照明器具姿図(1)
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種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/NS

A3:1/NS
株式会社

照明器具姿図(2)
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古文書資料整理室(ステージ下)

XB1 18

Y4

Y5

Y3

Y2

Y3

民族資料収蔵庫(ステージ下)

XB1 46

歴史資料収蔵庫(ステージ下)

XB1 33

美術･工芸資料収蔵庫(ステージ下)

XB1 35

古文書資料整理室

民族資料収蔵庫

美術・工芸資料収蔵庫

歴史資料収蔵庫

照明設備　1階平面図(2)　

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社 200

400
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特別展示室A 上部

光庭上部

特別展示室
ロビー 上部
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ﾘ
ｰ
ﾝ

▽ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ

△
ﾛ
ｰ
ﾙ
ｽ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ

PS

PS

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

MWC
（2-1）

床仕上：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

(2-1)

EV(3)
前室

H600

ｲｽ

△
サ

イ
ネ

ー
ジ

手摺：

ｽﾃﾝﾚｽFB 45×6（支柱@1500）

H=1150

手摺：

ｽﾃﾝﾚｽFB 45×6

（支柱@1500）

H=1150

手摺：

ｽﾃﾝﾚｽFB 45×6

（支柱@1500）

H=1150

手摺：

ｽﾃﾝﾚｽFB 45×6（支柱@1500）

H=1150

特別展示室Ａ

EPS

展示ケース(1)

展示ケース(5)展示ケース(4)

階段(3)

SS

A
1

A
2

A
3

A
4

A
6

A
8

A
7

B
1

B
2

B
7

B
5

B
6

B
3

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

CH=4,200

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

A
5

B
4

F8

特別展示室Ｂ
CH=4,200

E1 E2 E3

E4 E5 E6 E7

G5 G4 G3 G2 G1

G9 G8 G7 G6

G
1
0

G
1
1

G
1
2

G
1
3

PS

SS

企画展示室

床コンセント 床コンセント

床コンセント 床コンセント

B1 A3 A2 A1

C
4

C
3

C
2

C
1

A4

SS

SS

戸
袋

1
-
2

戸
袋

1
-
1

収納庫

パネルA・B・C

▽サイネージ

▽サイネージ

碇石造形

遣唐使船

鎌倉武士の装い

アロー号

城下町模型

歴代藩主甲冑

歴代藩主甲冑

山笠 舁き山

金印

副葬品

吉武高木遺跡

吉武高木遺跡

板付遺跡

鉛印
（複製）

アジア太平洋
博覧会模型

導入・エンディング

目玉展示① 金印

目玉展示②
黒田家資料

深掘り展示①
対外交流

象徴展示①

象徴展示②

象徴展示③(民俗)

福岡のあけぼの奴国の時代

鴻臚館の時代

博多網首の時代 博多豪商の時代
福岡藩の時代 近代都市・福岡の時代

現代の福岡

民俗展示

概観展示

金
印
関
連
展
示

バックヤード
（シアタ－機材室）

深掘り展示②
対外交流

槍(日本号)

絵画、刀剣類 壁ケース

文
書
類
 
覗
き
ケ
ー
ス

映
像
演
出▼

映
像
演
出

▼

深掘り展示③
都市の発展

深掘り展示④
人々のくらし

1/5000

石室

4
5
0
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3
0
0

1
5
6
9
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3
0
0
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1
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5
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1
1
1
4
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3
0
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1
1
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4
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CH4700

180.90㎡
CH4700
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CH4700

2020 10030
10000 2020

貝面

視線が抜ける

展示ケース展示ケース

7
5
9
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2
3
0
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4
4
5
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2
3
0
0

2500

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

-

株式会社

g g

g g

特別展示室

a1 4

階段(4)

e 1

ミュージアムモール(2)

a1 1

企画展示室

a1 4

階段(5)

特別展示主催者控室

P1 4

セミナー室(2)

P1 4

廊下(2-1)

a1 2

バックヤード(2)

P1 1

休憩スペース・キッズスペース

常設展示室

体験学習室(2)

階段(2)

階段(3)

b 1

展示準備資材庫

a1 2

p1 2

f 1

cc 1

P1 3

ミュージアムモール(1)

a1 2

b 2

P2 18

P1

P1

P1

P1 P1

P1P1

P1 P1

P1

P1

P1

P1 P1

P1

P1P1P1

P1

P1

P1 P1 P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P2 P2

f

f

f

f

e

e
e

e

a1

a1

a1

a1

a1
a1

a1

a1

a1

a1

a1

a1
a1

a1

a1 a1

a1

a1

a1

a1 a1 a1a1a1

a1

b

b

b

b

b

dada da da da da

da da

cc

cc

P2

P2

P2 P2

P2

P2 P2

P2

P2P2

P2

P2 P2

P2

P2 P2

P2

P2P2

P2

P2P2

P2

P2

P2 P2 P2P2 P2 P2

P2

P2

P2

P2P2P2 P2P2P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2 P2

P2

P2P2

P2

P2 P2

P2

P2P2

P2

P2P2

P2

P2

P1

P1

P1

P1 P1

P1

P1

P1 P1

P1

P1

P1P1

P1

P1

P1

P1 P1

P1 P1

P1P1

P1P1 P1
db

dbdb

db

da

da

da 8

P2 18

ミュージアムモール(2)

a1 1

P1 2

e 1

f 1

da 2

db 4

aa aa

aa 1

aa 1

e 1

f 1

b 3

P1 8

aa

aa

P1 5

aa 2

P1 6

a1 2

P2 2

e 1

f 1

dbdbdb dbdb

db 5

a1 6

P2 24

a1

空調機械室(2-1)

a1 1

b

P1 16

階段（7）

g 2

階段（6）

g 1

P1 4

倉庫(2-1)

a1 1

P1 1

A1:1/200

A3:1/400

非常照明設備　2階平面図
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3
TL

1
TL

4
TL

4
TL

2
TL

特別展示室A 上部

光庭上部

特別展示室
ロビー 上部

DW
機械室

喫茶・談話室 上部

吹抜

空調機械室(2)

屋根(5-1)上部

EVｼｬﾌﾄ

X20

97700

6850 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 6850

X19X18X17X16X15X14X13X12X11X10X9X8X7X6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

9
7
7
0
0

6
8
5
0

7
0
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

Y6

7
0
0
0

Y7

7
0
0
0

Y8

7
0
0
0

Y9

7
0
0
0

Y10

7
0
0
0

Y11

7
0
0
0

Y12

7
0
0
0

Y13

7
0
0
0

Y14

7
0
0
0

Y15

6
8
5
0

階段(4)

階段(3)

天井裏 天井裏

天井裏

天井裏天井裏

常設展示室 上部

天井裏

天井裏

天井裏

舞台上部
ブドウ棚別図参照

屋根(7)

屋根(2-4)

空調機械室(3)

2FL±5,000

天井裏 天井裏

特別展示室B 上部

屋根(5-2)上部

天井裏

天井裏

Evシャフト

上部

天井裏 キャットウォーク
2FL±4,000

ハッチ

ハッチ

上部キャットウォーク

EV機械室(1)
2FL±4,700

キャットウォーク
2FL±4,000

7500 7500 75007000

吹抜

天井裏

2FL±3,200

2FL±3,200

天井裏

ハッチ

天井裏

天井裏

天井裏

天井裏

天井裏

天井裏

天井裏

天井裏

天井裏

タラップ

タラップ

タラップ

タラップ

タラップ

Y10

Y11

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3株式会社

e

e

f a1

a1

a1

a1

a1

a1

ba

ba

e

e

f

fa

P2 P2 P2P2

P2 P2P2P2

ba

階段(4)

階段(3)

吹抜

P2 8

EV機械室(1)

a1 1

空調機械室(2)

a1 1

e 1

f 1

ba 2

ミュージアムモール(2)天井裏

a1 1

e 1

fa 1

ミュージアムモール(1)天井裏

a1 2

廊下(2-1)天井裏

a1 1

ba 1

b

空調機械室(3)

b 1

A1:1/200

A3:1/400

非常照明設備　3階平面図
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ｿﾌｧ ﾐﾆｷｯﾁﾝ

特別展示室Ａ

廊下(2-1)

光庭

テラス

EPS

廊下(2-1)

特別展示室
ロビー

EPS

PS

EPS

EV(2)

DW前室
(2-1)

倉庫
（2-3）

ミュージアム
モール(1)

ミュージアム
モール(1)

体験学習室(2)吹抜

空調機械室(2-1)
EV(1)

EPS

常設展示室

展示準備資材庫

屋根(5-1)

屋根(5-2)

ミュージアム
モール(2)

DS

WWC
（2-1）

DS

ミュージアム
モール（２）

ミュージアム
モール(1)

EPSEV(3)階段(5)

展示ケース(1)

展示ケース(5)展示ケース(4)

X20

97700
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0
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0
0
0

7
0
0
0

Y6

7
0
0
0

Y7

7
0
0
0

Y8

7
0
0
0

Y9

7
0
0
0

Y10

7
0
0
0

Y11

7
0
0
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7
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0
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7
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0
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7
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6
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23200
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2
5
3
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6
9
0
0

6
9
0
0

5
5
0
0

6
0
0
0

Y16

Y17

Y18

Y19

階段(4)

階段(3)

階段(2)

階段(1)

SS

SS

SS

HWC
(2-1)

HWC
(2-2)

屋根(3)

植栽

P
S

階段(6)

階段(7)

屋根(4)

EV

企画展示室

1200x10100x10x2

1000

ﾀﾗｯﾌﾟ

3900x8800x400

3900x4300x400

1200x1200x100

1200x1200x100

ﾀﾗｯﾌﾟ

ﾀﾗｯﾌﾟ

ﾒﾝﾃ用はしご

P
S

ﾀﾗｯﾌﾟ

キッズスペース

休憩スペース

バックヤード(2)

冷水器

MWC(2-2) WWC(2-2) ﾌｧﾐﾘｰﾄｲﾚ

自販機

自販機

収納

ｽﾍﾟｰｽ

FL±0

FL±0

▽ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

手洗い

靴入

靴入
ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ置場

自販機

ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ

救護室(2-2)

SS

SS

セミナー室(2)

△
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド

可動式机

特別展示

主催者控室

ﾐﾆｷｯﾁﾝ
W1600

倉庫

ﾍﾞｯﾄﾞ

手洗い

△
電

動
ﾛ
ｰ
ﾙ
ｽ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ

自販機

ｼﾝｸ(収納式)手洗い
△ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

▽ｶｰﾃﾝ▽ｶｰﾃﾝ ▽ｶｰﾃﾝ
手洗い

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

小児用
小便器

収納
ｽﾍﾟｰｽ

化
粧

ｽ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｽ

△
紫

外
線

ｶ
ｯ
ﾄ
ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾑ

ゴミ箱

ｲｽ

ｲｽ

ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ

TOTO

UADAK21R1A1ADD2BA(1916)

TOTO

UADAK21R1A1ADD2BA(1916)

救護室(2-1)
ﾍﾞｯﾄﾞ

ﾐﾆｷｯﾁﾝ
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棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

棚

MWC
（2-1）

床仕上：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

(2-1)

EV(3)
前室

H600

ｲｽ

△
サ

イ
ネ

ー
ジ

手摺：

ｽﾃﾝﾚｽFB 45×6（支柱@1500）

H=1150

手摺：

ｽﾃﾝﾚｽFB 45×6

（支柱@1500）

H=1150

手摺：

ｽﾃﾝﾚｽFB 45×6

（支柱@1500）

H=1150

手摺：

ｽﾃﾝﾚｽFB 45×6（支柱@1500）

H=1150

※展示計画による

※展示計画による
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sX4 sX5

3400
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展示ケース

展示ケース

展
示
ケ
ー
ス

特別展示室Ｂ

※展示計画による

姿見鏡

姿
見

鏡

非常放送 2階平面図　
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特別展示室A 上部

光庭上部

特別展示室
ロビー 上部

DW
機械室

喫茶・談話室 上部

吹抜

空調機械室(2)

屋根(5-1)上部

EVｼｬﾌﾄ

X20

97700
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階段(4)

階段(3)

天井裏 天井裏

天井裏

天井裏天井裏

常設展示室 上部

天井裏

天井裏

天井裏

舞台上部
ブドウ棚別図参照

屋根(7)

屋根(2-4)

空調機械室(3)

2FL±5,000

天井裏 天井裏

特別展示室B 上部

屋根(5-2)上部

天井裏

天井裏

Evシャフト

上部

天井裏 キャットウォーク
2FL±4,000

ハッチ

ハッチ

上部キャットウォーク

EV機械室(1)
2FL±4,700

キャットウォーク
2FL±4,000

7500 7500 75007000

吹抜

天井裏

2FL±3,200

2FL±3,200

天井裏

ハッチ

天井裏

天井裏

天井裏

天井裏

天井裏

天井裏

天井裏

天井裏

天井裏

タラップ

タラップ

タラップ

タラップ

タラップ

Y10

Y11

X11X10

屋根(6)

点検口

7000
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空調機械室(3)上部屋根(6) 平面図

2FL±10,000

5
6
0
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2
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0
0

2
0
0
0

1200□x100

1200□x100

800□x100

タラップ

設備基礎

1
0
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0

1
0
0
0

水下躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ天端

非常放送 3階平面図
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ｿﾌｧ ﾐﾆｷｯﾁﾝ

特別展示室Ａ

廊下(2-1)

光庭

テラス

EPS

廊下(2-1)

特別展示室
ロビー

EPS

PS

EPS

EV(2)

DW前室
(2-1)

倉庫
（2-3）

ミュージアム
モール(1)

ミュージアム
モール(1)

体験学習室(2)吹抜

空調機械室(2-1)
EV(1)

EPS

常設展示室

展示準備資材庫

屋根(5-1)

屋根(5-2)

ミュージアム
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■ グランドホールＥＶ　参考図（1）
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■ グランドホールＥＶ　参考図（2）
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１／６０

１／６０

E

30

グランドホールＥＶ　参考図（3）

図示
図示

G

O

M

E

S

A

博物館本館（エネルギー棟含む）大規模改修に係る基本設計　基本設計説明書 E-06グランドホールＥＶリニューアル　参考図 03



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-01

【改修前】全ての機器・ダクトを撤去する
【改修後】全ての機器・ダクトを新設する
　　　　　メインダクトルートは既存を概ね踏襲すること
　　　　　　　　　　　※既存収蔵庫・書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-02

【改修前】全ての機器・ダクトを撤去する
【改修後】全ての機器・ダクトを新設する
　　　　　メインダクトルートは既存を概ね踏襲すること
　　　　　　　　　　　※既存収蔵庫・書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-03

【改修前】全ての機器・ダクトを撤去する
【改修後】全ての機器・ダクトを新設する
　　　　　メインダクトルートは既存を概ね踏襲すること
　　　　　　　　　　　※既存収蔵庫・書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-04

【改修前】全ての機器・ダクトを撤去する
【改修後】全ての機器・ダクトを新設する
　　　　　メインダクトルートは既存を概ね踏襲すること
　　　　　　　　　　　※既存収蔵庫・書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-05

【改修前】全ての機器・ダクトを撤去する
【改修後】全ての機器・ダクトを新設する
　　　　　メインダクトルートは既存を概ね踏襲すること
　　　　　　　　　　　※既存収蔵庫・書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-06

【改修前】全ての機器・ダクトを撤去する
【改修後】全ての機器・ダクトを新設する
　　　　　メインダクトルートは既存を概ね踏襲すること
　　　　　　　　　　　※既存収蔵庫・書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-07

【改修前】全ての機器・ダクトを撤去する
【改修後】全ての機器・ダクトを新設する
　　　　　メインダクトルートは既存を概ね踏襲すること
　　　　　　　　　　　※既存収蔵庫・書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-08

【改修前】全ての機器・ダクトを撤去する
【改修後】全ての機器・ダクトを新設する

メインダクトルートは既存を概ね踏襲すること
※既存収蔵庫・書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-09

【改修前】全ての機器・ダクトを撤去する
【改修後】全ての機器・ダクトを新設する

メインダクトルートは既存を概ね踏襲すること
※既存収蔵庫・書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-10

【改修前】全ての機器・ダクトを撤去する
【改修後】全ての機器・ダクトを新設する
　　　　　メインダクトルートは既存を概ね踏襲すること
　　　　　　　　　　　※既存収蔵庫・書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-11

【改修前】全ての機器・ダクトを撤去する
【改修後】全ての機器・ダクトを新設する

メインダクトルートは既存を概ね踏襲すること
※既存収蔵庫・書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-12

【改修前】全ての機器・ダクトを撤去する
【改修後】全ての機器・ダクトを新設する

メインダクトルートは既存を概ね踏襲すること
※既存収蔵庫・書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-13

【改修前】全ての機器・ダクトを撤去する
【改修後】全ての機器・ダクトを新設する
　　　　　メインダクトルートは既存を概ね踏襲すること
　　　　　　　　　　　※既存収蔵庫・書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-14

【改修前】全ての機器・配管を撤去する
【改修後】全ての機器・配管を新設する
　　　　　メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること
　　　　　　　　　　※既存収蔵庫、書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-15

【改修前】全ての機器・配管を撤去する
【改修後】全ての機器・配管を新設する
　　　　　メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること
　　　　　　　　　　※既存収蔵庫、書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-16

【改修前】全ての機器・配管を撤去する
【改修後】全ての機器・配管を新設する
　　　　　メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること
　　　　　　　　　　※既存収蔵庫、書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-17

【改修前】全ての機器・配管を撤去する
【改修後】全ての機器・配管を新設する

メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること
※既存収蔵庫、書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-18

【改修前】全ての機器・配管を撤去する
【改修後】全ての機器・配管を新設する

メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること
※既存収蔵庫、書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-19

【改修前】全ての機器・配管を撤去する
【改修後】全ての機器・配管を新設する

メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること
※既存収蔵庫、書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-20

【改修前】全ての機器・配管を撤去する
【改修後】全ての機器・配管を新設する

メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること
※既存収蔵庫、書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-21

【改修前】全ての配線を撤去する
　　　　　（増築収蔵庫の監視等は可能としておくこと）
【改修後】全ての配線を新設する
　　　　　（設備計画説明書のステップにて工事を行うこと）
　　　　　　　　　　　　　※既存収蔵庫、書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-22

【改修前】全ての配線を撤去する
　　　　　（増築収蔵庫の監視等は可能としておくこと）
【改修後】全ての配線を新設する
　　　　　（設備計画説明書のステップにて工事を行うこと）
　　　　　　　　　　　　　※既存収蔵庫、書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-23

【改修前】全ての配線を撤去する
　　　　　（増築収蔵庫の監視等は可能としておくこと）
【改修後】全ての配線を新設する
　　　　　（設備計画説明書のステップにて工事を行うこと）
　　　　　　　　　　　　　※既存収蔵庫、書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-24

【改修前】全ての配線を撤去する
　　　　　（増築収蔵庫の監視等は可能としておくこと）
【改修後】全ての配線を新設する
　　　　　（設備計画説明書のステップにて工事を行うこと）
　　　　　　　　　　　　　※既存収蔵庫、書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

AC-25

【改修前】全ての配線を撤去する
　　　　　（増築収蔵庫の監視等は可能としておくこと）
【改修後】全ての配線を新設する
　　　　　（設備計画説明書のステップにて工事を行うこと）
　　　　　　　　　　　　　※既存収蔵庫、書庫(1-1）は除く 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

P-01

【改修前】全ての機器・器具・配管を撤去する（屋外配管は除く）
【改修後】全ての機器・器具・配管を新設する（高置水槽は新設しない）
　　　　　メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

P-02

【改修前】全ての機器・器具・配管を撤去する（屋外配管は除く）
【改修後】全ての機器・器具・配管を新設する（高置水槽は新設しない）
　　　　　メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

P-03

【改修前】全ての機器・器具・配管を撤去する（屋外配管は除く）
【改修後】全ての機器・器具・配管を新設する（高置水槽は新設しない）

メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

P-04

【改修前】全ての機器・器具・配管を撤去する（屋外配管は除く）
【改修後】全ての機器・器具・配管を新設する（高置水槽は新設しない）

メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

P-05

【改修前】全ての機器・器具・配管を撤去する（屋外配管は除く）
【改修後】全ての機器・器具・配管を新設する（高置水槽は新設しない）
　　　　　メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

P-06

【改修前】全ての機器・器具・配管を撤去する（屋外配管は除く）
【改修後】全ての機器・器具・配管を新設する（高置水槽は新設しない）
　　　　　メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

SP-01

【改修前】全ての機器・器具・配管を撤去する（増築収蔵庫系統の配管は残置すること）
【改修後】全ての機器・器具・配管を新設する
　　　　　メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること 



R6.3
A1:1/

A3:1/

-

-

M

SP-02

【改修前】全ての機器・器具・配管を撤去する（増築収蔵庫系統の配管は残置すること）
【改修後】全ての機器・器具・配管を新設する

メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること 



こちら側の機械室には

既存で屋内消火栓が設置済み

屋内消火栓 新設

Ｘ

空調機械室

Ｘ

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社 SP-04

M

3階平面図

-

-

【改修前】全ての機器・器具・配管を撤去する(増築収蔵庫系統の配管は残置すること)

【改修後】全ての機器・器具・配管を新設する

　　　　 メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること



屋内消火栓 新設

Ｘ

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社 SP-05

M

屋階平面図

-

-

【改修前】全ての機器・器具・配管を撤去する(増築収蔵庫系統の配管は残置すること)

【改修後】全ての機器・器具・配管を新設する

　　　　 メイン配管ルートは既存を概ね踏襲すること



種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社 -

-

M

SP-06

【改修前】ガス消火ヘッドのみ撤去
【改修後】ガス消火ヘッドのみ新設 



【改修前】ガス消火ヘッドのみ撤去
【改修後】ガス消火ヘッドのみ新設 

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社 -

-

M

SP-07



【改修前】ガス消火ヘッドのみ撤去
【改修後】ガス消火ヘッドのみ新設 

種別

通し番号

図面名

福岡市博物館リニューアル基礎的設計業務委託
工事名称

作成日 縮尺
R6.3

A1:1/

A3:1/
株式会社 -

-

M

SP-08
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